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| ELECTRICIDAD

Interruptor simple unipolar

Interruptor conmutado

Interruptor de cruce

Base enchufe 16A TT

Base enchufe exterior estanco al agua

Base enchufe 20-25 sobre encimera TT
Zumbador colocado

Punto de luz interior downlight 1x75W QR/LP111
Aplique interior 40-60W

Aplique exterior 1x50W QR IP54

Punto de luz exterior empotfrado en suelo 1x50W QR IP54
Montante eléctrico

v Toma TV-FM

&1 Toma Teléfono

Video portero

O, @ =@ m k[ omomos

[ NOTA |

Los cuadros de contadores de las instalaciones comunes, se
ejecutardn en sus respectivos armarios localizados bajo las escaleras de
la zona oeste de la Nave 2, colindantes a la nave.

Se dispondrdn diferentes armarios para cada tipo de instalacion;
ya sea eléctrica, fontaneria y telecomunicaciones.

Para llegar hasta dicho punto, todas las instalaciones pasardn bajo
fierra desde el suministro de compania hasta su respectivo cuadro de
contadores, teniendo en cuenta siempre las medidas de proteccién
necesarias para cada conducto.
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Interruptor simple unipolar

Interruptor conmutado

Interruptor de cruce

Base enchufe 16A TT

Base enchufe exterior estanco al agua
Base enchufe 20-25 sobre encimera TT
Zumbador colocado

Aplique inferior 40-60W
Aplique exterior 1X50W QR IP54
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Punto de luz interior downlight 1x75W QR/LP111

Punto de luz exterior empotrado en suelo 1x50W QR IP54
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Interruptor simple unipolar

Interruptor conmutado
Interruptor de cruce
Base enchufe 16A TT

Base enchufe exterior estanco al agua
Base enchufe 20-25 sobre encimera TT

Zumbador colocado

Punto de luz interior downlight 1x75W QR/LP111

Aplique interior 40-60W

Aplique exterior 1X50W QR IP54

Punto de luz exterior empotrado en suelo 1x50W QR IP54
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