Installacions de proteccio contra incendis E /300
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B === ' Els criteris de disseny per la installacio de proteccio d'incendis €s basen en la normativa
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R = ! Els sectors d'incendi a considerar han de complir €ls seguents parametres
® ,m M m_; — " > Cada canvi d'Us en l'edifici haura de ser un sector d'incendi independent. Per a cada us es
,W_ 50 , l ! fixa una superficie maxima
/j e i ! Habitatge 2500 m? EscolaBressol. 1000 m? Biblioteca: 2500 m?
,, r
Lﬂ,\ - b = -- > Les escales i ascensors que comuniquin sectors diferents. A la planta soterrani hauran de
| % — tenir un vestibul d'independencia
nr ! e— > Zones amb un risc especial per us o per poténcia installada (aparcament, quartos
| + d'installacions, sales de comptadors electrics, centres de transformacio)
| — .n."
T W X > Els passos d'insallacions quan passen per diferents sectors quan superin els 50 cm 2
/| — /
= 2" / Shan marcat €ls sectors d'incendi genérics | de major superficie, en cadascuna d'ells hi
, | _ﬁ e hauran subsectors corresponents a passos dinstallacions | sales d'installacions o
m,v W OO0 o comptadors. Aquests €5 poden observar en les plantes de distribucio
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i=) OCUPACIO SECTOR Per a_Bme_oﬂmﬁ les maw_mamm,v dels m_mBm%w, els
aln_ B espes =) recorreguts d'evacuacio i €l numero de sortides de
h 350 pers. =3 planta necessaries s'ha calculat la ocupacio
m . 8447 pers. 54 Els sectors d'incendi han d'evitar que el foc passi
c083 pers. 55 d'un sector a un altre mifjancant la resistencia al foc
77) : 56 i imi
PLANTA SOTERRAMI . | pers dels materials que el limiten
RECORREGUTS D'EVACUACIO | SORTIDES DE PLANTA
D Els requisits per valorar si hi pot haver una sola sortida de planta o se'n necessiten dos
hauran de complir €ls seguents criteris
UMASORTIDA +DUNA SORTIDA
[nm > Habitatge 500 persones c5metres 50 metres
> EscolaBressol 50 alumnes 5 metres 35 metres
> Biblioteca IOO persones 5 metres 50 metres
FLANTABAXA > Aparcament - 35 metres 50 metres
Momes a I'Escola Bressol la ocupacio ens obliga a tenir mes d'una sortida de planta ja que hi
han |02 alumnes. En €ls altres programes sha optat tambe per preveure dos sortides de
planta per tal de garantir que €ls recorreguts maxims d'e vacuacio no s'excedeixen
= DIMENSIONAT DELS ELEMENTS
= L'amplada de les portes, passadissos i escales shan de calcular en funcio de les persones
[ [ - que hi hagi previst que hi poden passar en un moment d'evacuacio
PLANTAENTRES L Siles escales no son protegides s'ha de suposar la hipotesis mes desfavorable, que nomes
hiha una escala operativa
> Portes | pasos A=P/200 280 cm A=Amplada S5=5uperficie del recinte
> Passadissos irampes: A2 FP/200 =[O0 m P=Persones
> Escales no protegides: A= F/I602[O0Om E=5Suma persones a total'escala

Escala protegida aparcament P=675 Pers. 5=39m? A=02l m < ||O m (3sortides)
Escala protegida Biblioteca P=396 Pers (2/3). 5=A0m?2 A=5m (3 sortides de planta)
Escala no protegida Biblioteca P=C9I5 Pers, A=l45m (3 sortides de planta)
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PLAMNTA PRIMERA

E > Escales protegides E= 35+160A2100m 5S=Superficie del recinte
\

\,m LR Escala protegida EscolaBressol.  P=31Pers5=I5, A=034 <I/O m (C sortides de planta)
, Escala no protegida Escola Bressol P=68 Pers, A=0,7 <IlO m (€ sortides de planta)
W Escala protegida Habitatge P=33 Pers. ,A=037 < IO m (2 sortides)
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A INSTALLACIO DE PROTECCIO
L e - — < : , i Els elements que composen la installacio contra incendis que shauran de situar tenint en
® e compte €ls suposits seguents
> Sempre: Abastint radis de 15 metres de €5 Kg de pols polivalent a CO2, unhidrant exterior,
i o extincio auvtomatica als centres transformadors
" " > Aparcament: Boques d'incendi, detectors de fum i hidrant exterior
"/ " PLANTA SEQOMA > Biblioteca Boques d'incendi de, sistema d'alarma, detectors de fum ihidrant exterior
®' ' > Escola Bressol Segons CTE no caldria res a part dels extintors per les reduides
" " dimensions, pero €s collocaran detectors de fums i alarmes
" " > Habitatge: Boques d'incendi, sistema de deteccio i alarma i un hidrant exterior
" " Es collocaran boques d'incendi i extintors acompanyats d'un polsador d'alarma, a totes les
i i zones de risc com cuines, magatzems | sales de maquines | @ ZoNEs COMUNES
| | En tots el recorreguts d’evacuacio €s garantira una illuminacio minima d'un lux mifjancant
= —— —— lluminaries d'emergencia. | en llocs amb presencia d' elements de deteccio, alarma o extincio
_ O g P
5 2 [ _M_ - shauran de garantir 5 lux durant una hora
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. < I e i DIPOSITS DAIGUA PLUVIAL | GRISES
IS A |- Reserva d'aigua pluvial i gris de uns 300 me en el soterrani per utilitzacio dels bombers en
| i I cas lincendi a traves de les boques d'incendi
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Muclis d Escala i instal alcions Escola Bressol @4 CXTINTORPORTATIL (¢/radidel5m) ®  RUXADOR (extincio automatica parking)
. SECTORS . wmﬁHOmo i i 1 (i @ BOCADINCENDI. @5 mm (c/ 500 me) o--nne- » RECORREGUT D'EVACUACIO
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Q) DETECTOROPTIC (¢/ +0-60m2) —— EI 60O (ENTRE SUBSECTORS)
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