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1 Generador de calor (caldera)

2 Bomba circuladora del circuit de produccio
3 Valvula de dues vies termostatica

4 Sensor de valvula termostatica

5 Valvula d'equilibrat

6 _Valvula de llenado i drentage

7 Valcula reguladora del caudal primari

8 _Valvula de tall de bola

9 Bomba circuladora del circuit de distribucio
10 _ Valvula de pressio diferencial regulable

11 _ Col-lector d'impulsio

12 _ Col-lector de retorn

13 _ Detonadors de reglatge manual

14 Valvules termoeléctriques

15 _ Circuiuts de tubs emissors

16 _ Térmostat de control dels locals

S2 escala 1:100

*AIRE TRACTAT: gracies a I'espai de circulacio d'aire s'aconsegueix disposar d'un aire primari a una temperatura inferior a la de I'exterior, aprofitant I'inercia termica que
s'aconsegueix pel fet d'estar enterrats. D'aquesta manera es redueixen els costos d'haver de refredar I'aire als fancoils de cada sala.
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Aire admissio
Aire impulsio
Aire retorn

Aigua calenta

Aigua freda
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