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extintors de pols seca

senyalitzacid d'ermergencia
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*Compliment de normativa EXEMPLE PLANTA 1:

art.2; ambit d'aplicacio
-Us docent
-Us administratiu

art.4: compartimentacio

-sector1: biblioteca = 1325 m2

-sector?: oficines xec = 763 m2

-sector3: oficines turisme creatiu= 1318 m2
-sectord: aules turisme creatiu = 1135 m?2

art.6 i art.7: ocupacid i evacuacio
-sectorl:

200 persones

2 SORTIDES i 2 més en PB

-sectorZ:
100 persones
3 SORTIDES

-sector3:
150 persones
3 SORTIDES

-sectord:
120 persones
3 SORTIDES

Totes les sortides estan a menys de h0m, passadissos i
escales més amples d'1m.

art.12: senyalitzacio i il-luminacio
es disposen lluminaries d'evacuacio als recintes i al
llarg dels recorreguts d'evacuacic

art.20.1: extintors portatils

15m maxim de recorregut des de qualsevol origen fins
I'extintor (0 1 cada 30m?2)

boques d'incéndi a cada sortida amb longitud igual al
recorregut d'evacuacio

art.20.4: instal-lacio
ruixadors i llums d'emergéncia es posen en
funcionament en saltar I'alarma a tot el recinte.

*estructura




