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calculs

cabal = volum x renovacions/hora
seccid = cabal / (3600 x velocitat)

velocitats utilitzades:

parking = 8 m/s

estances més sorolloses= 6 m/s
estances més silencioses =4 m/s
motor =2 m/s

planta habitacions tipus planta reunions (planta +1)
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