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ELS QUADRES DONEN SERVEI EXCLUSIU A CADA BLOC, EL CENTRE CIVIC PER UN COSTAT | CADA SALA DE
ZV_U_L_Z_NW COM CADA TALLER DEL PIS SUPERIOR PER L'ALTRE.

ELS SUB-QUADRES DINS DEL CENTRE CIVIC DONEN SERVEI A ESPAIS QUE s'HAN AGRUPAT PER US, FRANJA
HORARIA D'UTILITZACIA | PROXIMITAT. U_>E_|__mm|_|m SUB-QUADRES, DERIVEN ELS CABLES QUE PASSARAN PEL
TERRA TECNIC A TRAVES DE LES GUIES.

EN EL CAS DE LA BIBLIOTECA, AQUESTA DISPOSA DE SUB-SUBQUADRES, JA QUE ES TRACTA D'UNA GRAN
ESPAI QUE ES vVOL TENIR UN CONTROL CENTRALITZAT PERO QUE A LA VEGADA S'HA SUBDIVIDIT EN ZONES
SEGONS LA PROXIMITAT.

ESQUEMA ELECTRIC BAR-RESTAURANT (PLANTA SUPERIOR)
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EN AQUEST CAS, COM QUE ES TRACTA D'UNA SUPERFICIE | UNES NECESSITATS MENORS, EL BAR-RESTAURANT
ES CONNECTA DIRECTAMENT A LA XARXA DE BAIXA TENSIO QUE PASSA PEL CARRER DUNKELGASSE, SENSE
NECESSITAT D'UTILITZAR L'ESTACIO TRANSFORMADORA.

ES TRACTA D'UNA INSTAL'LACIO-CONNECGCIG TOTALMENT INDEPENDENT A LA DEL GENTRE CIVIC.
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INSTAL'LACIAO DE LA XARXA DE GAS

FERY

LA BIBLIOTECA TAMBE NECESSITA D'UNA INSTAL'LACIO DE GAS NATURAL, JA QUE HI HA UN BAR -RESTAURANT.
CoM QuUE L'INSTAL'LACIAO DE GAS HA D'ANAR SEMPRE VENTILADA, AQUESTA S'HA FET PASSAR PRINCIPALMENT
PER L'ESPAI VENTILAT ON HI HAN TOTES LES INSTAL'LACIONS

EN L'ESPAI DESTINAT A LES COMPANYIES, EL RECINTE PEL GAS DONA A FAGANA | ESTA DIRECTAMENT
VENTILAT.
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