IL.LUMINACIO ARTIFICIAL
TIPUS DE LUMINARIES

Quadre Proteccié ascensor

Es pretén aconseguir una il.luminacié homogeénia d'uns 500 lux aproximadament evitant les zones de penombra Estacio Comptador Comptador trifasic r-—_A

en tots els espais de |'edifici. En general, s'utilitza un sistema de luminaries Downlinght empotrables al cel-ras X;;X;i?;ég:g?é transformadora com;anyia Biblioteca =] Quadre Proteccié climatitzacio

gue doéna més uniformitat I'espai. En les zones de prestatgeries o amb poca il.luminacié natural, com I'arxiu ! CGP — _C"matitzadé
. . . .. .z . . .z . 07 . I, — |

municipal o la zona de treball intern, s'opta per l'utilitzacié de fluorescents per tal que la il.luminacié acompanyi QD =

el ritme marcat per les prestatgeries. Dins |'area general de la biblioteca, en el doble espai, s'utilitzen luminaries
penjades del sostre fins una alcada sobre rasant interior de 3,20 m.

Els accessos exteriors al recinte i els patis interiors estan il.luminats amb luminaries puntuals enrasades a terra.
La il.luminacié d'emergéncia funciona a part de la resta i compte amb un sistema d'emmagatzematge d'energia.
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Quadre Proteccit planta soterrani
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BIBILIOTECA ARXIU | TREBALL INTERN
Luminaria puntual Downlight Luminaria fluorescent "Action"
empotrada al cel-ras empotrada al cel-ras

"Sistema Easy MH-HAL" 130 x 65 x 1477 mm (0 1177)
@232 mm

LAVABOS PAVIMENT EXTERIOR
Luminaria puntual "Laser"  Luminaria circular LED
empotrada al cel-ras interior "Light Up walk"

@ 75 mm @312 mm

PAVIMENT EXTERIOR PATI
Luminaria lineal "Linealuce"
LED empotrada al paviment
75x76 mm L=1238 mm

SOSTRE EXTERIOR

Luminaria puntual "Ledplus"
empotrada al sostre exterior
130 x 130 mm

|

Enllumenat pati

m

AREA GENERAL (doble espai)
Luminaria penjada del sostre
"Berlino" @ 395 mm
H =446 (+ 1000 mm)

DIALUX AREA INFANTIL
Superficie: 298 m?
11.6 W/ m?; Em: 475 lux

Luminaria tipus:

iGUZZINI 3927 Sistema Easy MH-HAL
Poténcia: 82 W

Flux lluminds: 5500 Im; a = -52°2
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RESULTAT CALCUL IL.LUMINACIO

Isolinies
300.0 lux
400.0 lux
——— 500.0 lux
— 600.0 lux

Surface
Workplane
Floor
Ceiling
Walls (5)

p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E nax [X] u0
/ 475 26 657 0.055

20 361 24 561 0.067
70 86 49 125 0.562
50 135 8.13 252 /
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PLANTA BAIXA e: 1/200 ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LES LUMINARIES A L'AREA INFANTIL e: 1/100
IL.LUMINACIO NATURAL
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12. Il.luminacid i electricitat BIBLIOTECA | ARXIU MUNICIPAL A SANT SADURNI D'ANOIA

CONSTRUCCIO

ANALISI ESTRATEGIA SITUACIO

PLANTES

ALCATS ESTRUCTURA INSTAL.LACIONS TRIBUNAL 2

Alumne: Indra Manrigue Rissech
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