AlGUA

///// estrategia aigua /////

L'aigua és un element renovable ja que tanca el seu propi cicle en la
naturalesa i el projecte també té aquest objectiu.

L'ordre de magnitud és molt elevat, per exemple, en les societats de consum
es de 168 1/dia/persona.

Si s'utilitzen sistemes d'estalvi d'aigua, com airejadors i diposits de
doble descarrega en els sistemes doméstics, aquest consum ja es redueix a
uns 70 1/dia/persona.

On només 5 1/dia/persona son utilitzats per beure i cuinar. Es a dir, la
gran majoria d'aigua que consumim l'utilitzem com un medi per desfer-nos de
la bruticia.

L'estrategia del cicle de 1l'aigua en el projecte parteix de diferenciar les
qualitats de 1l'aigua depenen del seu Us, i entenent que tota aigua no te
que tindre la qualitat d'aigua de boca per esser utilitzada.

Aixi, es proposa la recuperacié total de 1l'aigua de la pluja a través de
canalitzar 1'aigua rebuda en els badalots, la coberta transitable i els
patis inferiors.

L'aigua s'acumulara en aljubs subterranis en els propis patis que serviran
als habitatges dotacionals i els equipaments en planta baixa . També
s'acumulara en la coberta de l'edificacié, també tipus aljub ( gruix de 5
cm) i servira per regar a través de capil-laritat es horts que estan en
aquesta zona. L'aigua de suport s'obtindra directament de la xarxa d'aigua
sanitaria.

S'ha estimat la utilitzacidé de vaters secs, ja que es un dels elements que
mes consumeix en 1'ambit doméstic a més de contaminar amb materia organica
l'aigua. La separaci6 dels escrementes del cicle de 1'aigua, permet amb
1'Gs d'una compostera 1l'obtencié d'adob. Finalment s'ha desestimat aquesta
solucié ja que un gran grup d'usuaris de l'edificacidé es de la tercera edat
i normalment es prenen una gran quantitat de medicaments, que
s'introduirien en el cicle de compost i els horts.

CAPTACIO D'AIGUA

EVACUACIO

///// planta coberta/////

COBERTA ALJUB
Cota: +7,50 m
1947,80 m?

Ubicacié dels
col.lectors solars i

recollida d'aiglies
pluvials

LLEGENDA

Col.lector solar

Connexié interior
habitatge

Mitjana catalunya:

657 mm = 1/m2 x any

Superficie coberta badalots: 367,00 m2
Superficie coberta transitable: 1.447,20 m2
Superficie horts: 197,80 m2

Superficie patis: 590,00 m2

Quantitat captada:
Sup captacié: 367,00+1.447,20+ 590,00 m2= 2404,20 m2
Aigua captada: 6571/m2 x any x 2404,20 m2= 1.579.559 1l/any

Demanda:

126 persones ( hab dotacional) x 701/dia xpers= 9.956 1l/dia
9.956 1/dia x 365 dies= 3.633.940 1l/any

Per tant he de recuperar aigua a través de sistemes de filtatge.

Tipus habitatge dotacional, habitants i demanda aigua:

1_ Beure i cuinar: 5 1/dia x pers
2_ Dutxa i lavabo: 35+12 1/dia x pers
Demanda bloc 1+2= 52 1/dia x pers

3 _Rentadora i rentaplats: 4+4 1/dia x pers
4 Wc: 16 1/dia x pers
Demanda bloc 3+4 = 24 1/dia x persona

5_ Horts: 612 1/any m2 ( geotextil i capilaritat)

Calcul dipésits en habitatge per consums bloc (1+2) provinents de 1l'aigua
de pulja + filtratge osmosis.

Dones maltractades t.1_ 6 hab
dipésit dim 0,7x0,7x07m

Dones maltractades t2_ 5 hab
dipésit dim ©0,6x0,6x06m

52 x 6= 312 1/dia = 0,312 m3

52 x 5= 260 1l/dia = 0,26 m3

Joves_ 4 hab 52 x 4= 208 1/dia = 0,21 m3 dipésit dim
0,6x0,6x06m

Avis_ 2 hab 52 x 2= 104 1/dia = 0,10 m3

dipésit dim ©,45x0,45x0,45m

Monoparental_ 2 hab 52 x 2= 104 1/dia = 0,10 m3

dipésit dim ©,45x0,45x0,45m

Emergéncia_ 1 hab 52 x 1= 52 1/dia = 0,05 m3 dipésit dim
0,35x0,35x0,35m

Reaprofitament aigua dutxa i lavabo + filtres de tractament secundari,
bloc (3+4)

///// planta primera/////

HABITATGES DOTACIONALS
Cota: +4,50 m

Suministrament d'aigua
als diferents armaris

humits i evacuacié dels
mateixos. Instal.lacid 5 ‘
per cada habitatge i g;#m
sistema de ™
recircul.lacid,

detallat en el
axonometric inferior.

LLEGENDA

Connexidé col.lector
solar

Armari humit

Dones maltractades t.1_ 6 hab

dipésit dim ©0,5x0,5x0,5m
Dones maltractades t2_ 5 ha
dipésit dim ©0,5x0,5x0,5m

b

24 x 6= 156 1/dia = 0,15 m3

24 x 5= 120 1/dia = 0,12 m3

instal.lacié (veure
axonometric)

Evacuacié aigiies per
a recirculacio

Joves_ 4 hab 24 x 4= 96 1/dia = 0,10 m3 dipésit dim

0,45x0,45x0,45m

Avis_ 2 hab 20 x 2= 40 1/dia = 0,04 m3

dipésit dim @,35x@,35x0,35m Armari humit

Monoparental_ 2 hab 16 x 2= 32 1/dia = 0,03 m3

dipdésit dim ©,30x0,30x0,30m

Emergéncia_ 1 hab 16 x 1= 16 1/dia = 0,02 m3 dipésit dim .

0,30x0, 30x0, 30m —— Algua IFF
——— Aigua IFF

Calcul aljubs patis:

52 1/dia x persona x 136 persones= 7.072 1/ dia / 28 patis= 252,60 1/dia
x pati

considerem un emagatzematge pels 3 mesos mes defaborables: juliol, agost i
setmebre= 90 dies

Total per pati= 252,60 x 90= 22.734 1 / pati = 22 m3 / pati

Consum anual usuaris:7.072 1/ dia x 365 dies= 2.581.280 1/ any
Consum anual horts: 612 1/any m2 x 197,80m2= 121.053 1/any

Total consum edificacié: 2.702.333 1/any
Aigua captada coberta i patis: 6571/m2 x any x 2404,20 m2= 1.579.559 1/any

ESTAVI DEL 58,45 % DEL CONSUM

///// instal-lacio armaris humids/////
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///// instal-lacié habitatge dotacional /////

Aigua calenta sanitaria

///// planta baixa/////

Armari
d'instal.lacions
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///// subsol ///// < J
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///// esquema instal-lacio /////
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