Planta segona, tercera i quarta:

Elements d'instal-lacions: Sectoritzacio:
® Origen recorregut evagquacio Planta baixa: agatz.| Sala
. sala d'actes
—— Recorregut evaquacié Sector 1: Hall&Passadis EI60 800m2 tecnica
PN Senyal indicativa del recorregut Sector 2: Docent. Aules/tallers EI60 1150m2 \
Ayl
»  Sentit del recorregut Sector 3: Sala d'actes EIG0 130m2 i
® Detectors de fums Sectord: Instalacions&magatzem EI120  130m2
@<« Extintor de pols seca segons normativa Sector 5: Sala exposicions EI90 450m2 Ta”er
N S/aules
Boca d'incendis esquipada Sector 7: Biblioteca EI60 150m2
. ) &
e~ Pulsador alarma incendis Planta primera: ér}r g
& @
o Alarma incendis Sector 6: Oficines EI60 200m2 _§ -§{!§
258
XD &

Rotul de sortida

Sector 8: Apartaments EI90 60m2

™1 Porta de sortida
- Recintes comunicacions verticals pritegides EI120

INSTAL-LACIO CONTRE INCENDIS

CTE Secci6 S| 1 Propagacio d'incendis :

Taula 1.1Condicions de compartementacio

Us previst Condicions

_General _Tota zona amb us previst different i subdiari del principal de I'edifci deu constituir un recinte d'incendis
diferent quan superi els limits= zona de us publica concurrencia ocupacié escedeixqui de 500 persones.

_Administracié _La superficie construida de tot el sector de incendis no deu excedir de 2500m2

_Docent _ Si I'edifici té més de una planta, la superficie construida de cada sector no pot escedir de 4000m2

Es considera origen d'evacuacié tot punt ocupable de I'imoble. El recorregut d'evacuacio pels espais i passadissos es pendra per ['eix. A les aules
es pot autoritzar una Unica sortida d'evacuacio ja que les superficicie util és igual o menor de 50m2.

ZONES DE RISC ESPECIAL
Local instal-lacions, sales de neteja, magatzems.
Aeuts espais constiteixen una zona de -Risc Baix-.
-Resiténcia al foc de parets sostres i portes EI 20
-Resiténcia al foc de I'estructura portant R 90
-Resiténcia al foc de comuniacié amb la resta de l'edifici El 45-C5

CTE Secci6 S| 3 Evacuaci6 d'ocupants _ CTE Secci6 Sl 4 Instalacions de proteccio
Caleul de la ocupacio: B Sala d'actes, hall, escola, apartaments i sala -
Taula 2.1 Densitat d'ocupacio exposicions.

us previst Zona, tipus activitat Ocupacio
_Qualsevol _ocupacio ocasional (sala instal) nula 1. Extintors portatils cada 15metres de recorregut en
_Administratiu _zona d'oficines 10(m2/p) planta des de tot origen d'evaquacio com a maxim.
_Docent _aules, aules creacio 2(m2/p)
_Publica _zones espectadors asseguts 1(p/seient) 2. Boques d'incendis equipades ja que la superficie
concurrencia  _zones espectadors 0.25(m2/p) construida excedeix els 500m2.

_zones en restaurants, cafeteries 1.5(m2/p)

_sala lectura biblioteca 2(m2/p) 3. Sistema d'alarma ja que l'ocupacié escedeix les 500

_magatzems 40(m2/p) persones. El sistema ha de ser apte per emetre

_allotiament 30(m2/p) missatges per megafonia.

Longitud dels recorreguts d'evaquacio:
Taula 3.1 Nombre de sortides de planta i longitud d'evaquacio 4. Detectors de fum ja que la superficies construida
Per a plantes o recintes que disposin de més d'una sortida de planta o excedeix els 1000m2.

recinte:

1-La longitud dels recorreguts d'evaquacio fins a alguna sortida no
excedira els 50 metres

2-La longitud del recorregut d'evaquacio fins a un punt des del qual
existeixin 2 recorreguts alternatius no excedira de 25 metres.
Aparcaments:La distancia maxima d'evaquacio no excedira els -35
metres-.

Espais lliures, cobertas, terrazes= 75m

[ | | E:1/500 Planta Aparcaments -

1 5 10 20 50
Aparcaments soterrats sota espai public exterior amb una sortida de rampa fins al nivell del carrer , una sortida vertical que comuniquen amb
I'espai public i una trecera sortida que comunica amb el hall de I'escola.
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