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: Us previst: : 1

: - PUblica concurrencia i Residencial public, de Planta Primera a Planta Tercera. 1 i . °© °©

: - PUblica concurrencia i Hospitalari, a Planta Baixa. : = ===

1 ) [}
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: CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D'INCENDIS (Tabla 1.1) : O

: - Residencial Public: I OO0 |-

I - La superficie construida de cada sector d'incendi no pot exedir de 2.500m?2. : ° %

: Tota habitacid per allotfjament ha de tenir parets El 60 i, en establiments cuya superficie : o

: construida exedeixi de 500m?, portes d'accés El 30-C5. I D]E] »

" - Hospitalari: :

: -En les zones de I'edifici que no siguin ni d'hospitalitzacid ni amb unitats especials, la superficie :

: construida de casa sector dincendi no ha d'exedir de 2.500m>. 1 —
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: RESISTENCIA AL FOC D'ELEMENT QUE DELIMITEN SECTORS D'INCENDI (Tabla 1.2) :

: - Parets i sostres: :

: -Residencial PUblic (enfre 15<h<28m): El 90 :

1 -Hospitalari (h<15m): El 90 "

: - Portes: :

: El t-C5, siguent t la meitat del temps de la resisténcia al foc recarida a la pared en la que es trobi, :

1 o be la quarta part quan el pas se realitzi a fravés d'un vestibulnde independéncia i de dues portes. I

: :

| , , ] PLANTA SEGONA

1 ESPAIS OCULTS. PAS D'INSTAL LACIONS A TRAVES D'ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIO D'INCENDIS 1

: - La compartimentacié contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuitat en els espaos : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e T T T T T T e e e e e e R e e [ — — — — — — — — — — — — — -

: ocults, tals com els fals sostres, etc., menys quan aquests estiguin compartimentats respecte dels primers al 1

1 menys amb la mateixa resistencia al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat en els registres per a :

: manteniment. : -

: - La resténcia al foc requerida als elements de compartimentacié d'incendis es deu mantenir en els 1 i

1 punts en els que dits elements son travessats per elements de les instal {acions, tals com cables, canonades, : 1 o ° °

: conductes de ventilacio, etc. : —

: Una alternativa seria elements passants que aporten una resistencia al menys igual a la dels elements 1

1 travessats. :

: : .
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i $I3: EVACUACIO D'OCUPANTS ; Vo

: ] PO

: DENSITAT D'OCUPACIO (Tabla 2.1) : o ‘\ PR

| - Residencial PUblic: ; AN

: -Zones d'allofjament: 20m?/persona : O o : **

: -Sales d'Us public: Tm?/persona L T T T T T T T | T T T e s s e s e e T e T e T e e T &l :

1 - Hospitalari: : s

: -Sales d'espera: 2m?/persona : \HHHF - M‘HM

: -Serveis ambulatoris y diagnostic: 10m?/persona | g

1 - Zones destinades al tratament de pacients interns: 20m?/persona : B -

: :

1 1

: NOMBRE DE SORTIDES DE PLANTA | LONGITUD DE RECORREGUTS D'EVACUACIO (Tabla 3.1) :

: - Plantes o recintes que disposen de més d'una sortida de planta: :

: La longitud dels recorreguts d'evacuacio fins alguna sortina de planta no excedeix de 50m, 1

1 execpte en: :

: -35m en zones en les que es prevegi la presencia d'ocupants que dormes, o en plantes :

: d'hospitalitzacio o ‘rratamenf' m‘ren?lu gn us Hospitalari i e.n plantes d'esc.:?la.|nfenhl.o.d'ejr)senyomen‘r primari : PLANTA PRIMERA

| -75m en espais a l'aire lliure en els que el ris de declaracid d'incendi sigui irrelevant, per "

: exemple, una coberta d'edifici, una terrassa, etc. : R e i Tt s Rk ey Ry | ittty
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: PROTACCIO DE LES ESCALES (Tabla 5.1) :

: - Residencial PUblic (h<28m): Protegida 1 PR DN

1 - Hospitalari: Protegida : S
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i PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D'EVACUACIO :

1 Obrird en sentit de I'evacuacidé tota porta de sortida: : °

: - Prevista pel pas de més de 100 persones. : L

: - Prevista pel pas de 50 ocupants del recinte a I'espai en el que estigui situada. 1 )
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: SI 4: DOTACIO D'INSTAL LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS i |

1

: DOTACIO D'INSTAL LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS (Tabla 1.1) i -

! - Extintors portdtils: I \ I o I o o A I 7 I o I o I'QO I o UE/ NP T

I Una d'eficacia 21A-113B casa 15m del recorregut d'evacuacio ; Al ol el gl A ) el =2l el el o oll | OO AT

: - Residencial PUblic: : e Ei ° ° oo dl ° ° ° ° dl : z : ,/ ...............

: - Boques d'incendi equipades: Si la superficie construida exedeix de 1.000m? o I'establiment estd 1 AN - : AN A .| . f——— . - _— - -

I previst per donar allotjament a mes de 50 persones. : A A A A A A A A A AN A ) T T T

: -Sistema de deteccid i alarma d'incendis: Si la superficie exedeix de 500m?2. :

: -Hidratants exteriors: Un si la superficie total construida estd compresa entre 2.000 i 10.000m2. Un 1

I més per cada 10.000m? addicionls o fraccio. :

: - Hospitalari: :

: -Boqgues d'incendi equipades: En tot cas. I

I -Sistema de deteccid y d'alarma d'incendis: En tot cas. El sistema disposard de detectors i de :

: pulsadors manuals i han de permetre la transmisié de alarmes locals, de alarma general i d'instruccions :

: vienaelk. ! PLANTA BAIXA
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i ENLLUAMENT D'EMERGENCIA: : R

1 Proporcionard una il luminacié minima en cas de fallada de I'alimentacié general i s'activard a partir d'un : ) ﬂ h ) ﬂ |1 \

: descens del 70% del seu valor nominal. Entrard en funcionament automaticament i tindrd una Font : [ [ / m L \ ’ l - = g/

: d'alimentacioé propia. I | I " Foe = | =" = b t

I L'enllumenat d'emergéncia es col locard marcant el recorregut d'evacuacio, les portes al llarg d'aquest i els : ' . ‘%‘ o & .ng | S R I —= Y

: quadres de distribucié de I'enllumenat, a una alcada minima de 2m i amb una lluminancia de 5 lux. : l o ‘ | ° | I o PPN R I o I ‘ NP SN i sa—_
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- SI1 6: RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA : |1 o © - [} I yAREPRN = - I /-: W | M = _____ [ i | ° oo ° °
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: RESISTANCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS (Tabla 3.1) : l ) ™V | : [ . ‘J' | |_.~_

! - Residencial PUblic (h<28m): R 90 ! lo Vo |> Ull UJ UIIOL‘,OO« MUJJULO 1 | °| : m

| - Hospitaldri (h<15m): R 90 " I | = o =1 o ‘0 | ) ‘ re !

: _____________________________________________________________________ 1 | o ® o vl [ | I ‘ S mmeCs | (1) N mm I o oo o °

|___,__32'_8m___,____<._25&m_| ’ , Il2§'5£;___<_ L .. ——— - 1__32'_5m___._ _____ _.____e_ _____ E% %

r - EL'E(;;E'NPf\ """""""""""""""""""""""""""""""""" '; o o o \%ﬂ jms s D‘% L= o o o =1
| ® Origenrecorregut ® Detector d'incendis Rotul de sortida [ Sector A: 400m? O Sector D: 175m? 1
:— - Recorregut evacuacié @< Extinfors ™1 Portes de sortida O Sector B: 150m? O Sector E: 170m? : @ @ @ [S1°) @ ) @ @ @ 1] @ @ e @ (C10) ® @ ® ® o0 ® @
: » Sentit del recorregut [&] Boca d'incendis equipada Cada hab. un sector [ Sector C: 850m? [ Sector F: 245m? :
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