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INSTAL-LACIO D'INCENDIS
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Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici projectat compleixen les exigencies \\ YA Wy |
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Propagacio interior n ink Q ESTETE
L'edifici esta compartimentat en un sol sector d'incendis de menys de 2.500 m2. Els dos nuclis de ® ';Q DR H & "&“ -----------------
afF——)

comunicacid vertical sén escales protegides. Hi ha tres locals de risc baix que son el taller, el
magatzem i l'arxiu.

L'alcada d'evacuacidé és de 14,45m . La resistencia al foc de l'estructura és R-90 i els elements
separadors del mateix EI-90. Les mateixes caracteristiques compleixen els locals de risc baix.

La reacci6 al foc dels materials de revestiment son els seguents:
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Propagacio exterior

La mitgera té una resistencia al foc EI 120. La facana de |'edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50
m en la trobada amb la mitgera; i d'lm d'amplada en la trobada amb les partes i forjats que
compartimenten locals de risc i escales protegides.

Evacuacio

Les plantes del museu tenen una o dues sortides de planta a través d'escales protegides que a
menys de 15 m a la planta baixa es comuniquem amb |'espai exterior segur.

L'alcada d'evacuacio no supera els 15m.

Les plantes amb una Unica sortida, tenen una ocupacio inferior a 100 persones i la distancia
d'evacuacidé no supera els 25m. Quan hi ha dues sortides de planta les distancies d'evacuacié no
excedeixen dels 50m.

Instal-lacions de proteccio contra incendi

EL projecte presenta instal-lacio de deteccié i alarma. Els mitjans d'extincio que s'han previst son els
seglents: extintors 21A-113B a 15 m de recorregut; boques d'incendi equipades (BIE-25); i sistema
d'extincié automatica a la cuina de la cafeteria per no tenir consideracio de local de risc especial.
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EQUIPS CONTRA INCENDIS 22
VERTICAL =555x1360x250mm
(llarg * alt * fons)

[l Extintor d'incendis

Sirena d'alarma

Escala ascendent / descendent

Sortida a I'exterior

Llum emergencia

=
Sortida d'emergéncia
=
® Detector termovelocimetric

—— Linia d'evacuacio

— Origen d'evacuacio

@ Final de recorregut

----------- Linia d'evacuacio alternativa

Central d'incendis per
detectors, polsadors i
alarmes.

IMATGES ELEMENTS PROTECCIO

Bies (boques d'incendis)

Senyalitzades i acompanyades d'un polsador d'alarma i
d'illuminacié d'emergencia necessaria a una distancia
maxima de 25 metres.

Detectors de fum (imatge 05)
1 cada 60 m2 aproximadament.

I.luminacié d'emergencia

En tots els recorreguts d'evacuacié garantint il-luminacio
minima de 1 lux a nivell de terra i de 5 lux prop dels equips
de proteccio i quadres electrics.

Sistema de detecci6 d'alarma

Quan la superficie excedeix de 1000m2 o quan la ocupacio
sigui major de 500 persones:

Polsadors

cada 25 metres i propers a les sortides d'evacuacio.

Extintors
21A col.locats a una distancia maxima de 15 metres des de
qualsevol punt situat en el sentit d'evacuacio.
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