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IFF-ACS-SANEJAMENT - ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

+ Recorregut conducte baixant residual

--->--- Recorregut conducte baixant pluvial

Recorregut conducte ACS impulsio

Recorregut conducte ACS retorn

Recorregut conducte IFF

Recorregut conducte impulsio solar

Recorregut conducte retorn solar

P4¢—» Punt

P4—» Punt consum IFF

—p4— Clau de pas

SANEJAMENT - EVACUACIO AIGUES RESIDUALS / PLUVIALS

Carener

------ Aiguafons

® Deposit Interacumulador 1000l

Caldera de recolzament solar

consum ACS

Col-lector solar

(] Bonera origent baixant residual / pluvial

El sanejament de I'edifici es realitzara per un sistema separatiu d'aiglies residuals i aiglies pluvials. Les aiglies residuals es condueixen directament a la xarxa de sanejament public,
en canvi, les aigues pluvials recollis de la coberta, es condueixen fins a un deposit soterrat en planta baixa a la cambra d'instal-lacions. Aixi doncs l'aigtia pluvial es reutilitza per a
regar i a la vegada es connecta en previsio per una nova xarxa de clavagueram separativa.

El dimensionat es fa en referéncia a I'adjudicacioé d'unitats de desaiglie segons les taules de CTE obtenint els diametres indicats en I'esquema adjacent.

Dimensionat segons CTE_DB_HS5
Lavabo: @32mm
WC: @110mm
Bonera: @50mm

Dutxa: @50
Pica: @50

COBERTA NIVELL SUPERIOR E:1/200

N° maxim ramals per a col-lectors horitzontals: pendent 2% i @125 / 234 Unitats

N° maxim baixants residuals: per edificis amb més de 3 plantes i @160 / 400 Unitats
N° maxim ramals per a col-lector general: pendent 2% i @200 / 1920 Unitats

N° maxim baixants pluvials: 318m2 i @90 / 234 Unitats
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SUMINISTRE IFF-ACS - ESQUEMES DE PRINCIPI | PREDIMENSIONAT XARXA

APORTACIO ACS segons CTE_DB_HS4

Demanda energética anual de consum d'aigua per salt térmic, segons la T
de la xarxa i del consum:

Demanda diaria: Dd=10l ACS/dia x persona 60°C

N° persones: 2460m2 efectius / 6m2 persona= 410 persones
Dd= 3l dia/persona x 410= 1230l/dia

Figueres correspon Zona Climatica Il segons CTE (Taula 2.1)
de 50 a 5000l/dia es considera una contribucio geotérmica

del 50% aproximadament

Demanda anual ACS
Da= Dd x 365= 448.950 l/any

ECAS= Da x AT°C x Ce on
AT= T°ACS - T°Xarxa (Segons UNE)
448.950 x (60-10) x 0,001163 x 1 = 26.106,44 Kw h/ afio
Dd= 71,52 Kwh / dia
IFF calcul orientatiu diposit pluvials:
110l/ha x area coberta x (30min pluja) = 360m2 coberta
301/m2 s'aprofita de coberta a I'any obtenim= 32m3 de diposit
Caudals IFF - ACS en dm3/s

Dutxa: 0,20 - 0,10 Lavabo: 0,10 - 0,065

WC: 0,10 Pica: 0,20 - 0,10
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‘ o ENTRADA IFF PER XARXA SUMINISTRE ‘
L H

La instal-lacié de suministrament d'aigua calenta i d'aigua freda es
realitzara segons I'esquema de principi adjacent. Per tal d'evitar
problemes de simultaneitat en les habitacions o apartaments, es
distribuira a través d'un sistema anillat a partir de la planta 3 de I'edifici
d'on penjaran 6 ramals que donaran avast a dues habitacions cada un.
D'aquesta manera es redueixen els recorreguts i es facilita la velocitat
de retorn en l'aigua calenta donat que sempre hi circulara fins a activar
un punt de consum

Predimensionat calcul Captadors Solars:

1230l/dia x 2 (per simultaneitat es fa oportu doblar-ho)= 2460l/dia

Es col-locaran tres diposits interacumuladors de 10001 cada un
Aproximadament es necessitaran 159MJ que corresponen a 16 captadors
solars model SK 601 amb una area de 1,95m2 fixades en coberta orientades
a sud amb 51° d'inclinacio
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