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Comportament climatic [

L'ambient interior s'ha d'entendre com un conjunt d'espais en transici6, passant de 1'exterior
a 1'interior a través d'un espai intermig. Els requeriments de confort d'un interior
s'apliquen a les caixes suspeses (zones d'estar) mentre que 1'espai intermedi (zones de pas)
es climatitza passivament.

estiu

La facena es converteix en un captador d'energia, font de la bomba de calor, i alhora ofereix
un control de la radiaci6 solar, impedint el sobreescalfament de 1'espai intermedi. La
renovaci6 de 1'aire es produeix de forma natural per conveccid a través de les obertures
practicables de la fulla interior i la reixa de ventil.lacit de la fulla exterior.

L'interior de les caixes es climatitza amb la bomba de calor, sense haver de recorrer a
energies suplementaries.

hivern

El doble mur cortina amb les reixes de ventil.lacié tancades actua com a coixi teérmic,
afavorint la captacié d'emergia i reduint les pérdues per transmissio. L'efecte hivernacle
climatitza 1'espai intermig sense necesitat d'un aport complementari d'energia.

L'interior de les caixes es manté a una temperatura de confort amb el suport de la bomba de
calor.

Circulaci¢ instal.lacions:

Electricitat: fals sostre exterior caixes

Sanejament: fals sostre exterior caixes + nuclis verticals
Rigua: nuclis verticals

ACS: fals sostre interior caixes

Codi de colors:

Captacio Produccio Consum Explusio
Aire calent Aigua calenta ACS Aigues pluvials
[bomba de calor] Aigua freda Sanejament

Renovacio aire

Fonts d'energia:

Aire ambient (e.térmica): producci6 ACS + climatitzacio suplementaria
Plaques (e.solar):

[bomba de calor + ascensor + instal.eléctrica + il.luminaci6]

<] Recollida d'aigues pluvials [CTE-DB-H
Sistema de canalo+baixants adossats als pilars HEB
Régin pluviométric: 100mm/h

Superficie coberta= 580m* [CTE:un baixant cada 150m* ]
Total= 4 baixants
Suns wpan= 130-150 w* ¢

Diametre nominal del canalo semicircular [taula 4.7]
pendiente del canalén 2% — ¢=250mm

Col.lector [taula 4.9]
superficie servida: 150m* , pendent 13— ¢ =90mm

Baixant [taula 4.8]
superficie servida: =300m* — ¢ =90mm

<] Captacio6 fotovoltaica
Sistema Kalzip AluPlusSolar

Demanda [CTE-DBHE: edificis o conjunt d'edificis de 5.000m* en total]
Poténcia minima= C - (0,002 - § -5)kH = 1,1 - (0.002 - 5.000 -5)= 5,5 kif
C=1,1 (zona climatica C2, h < 250m)
$= 5.000m*

Consun* 2,2 kW (bomba de calor)
3 ki (ascensor)
+ enllumenat

Dimensionament :
Cada modul produeix una Potencia nominal=136W
Pui=5,5kW — 4 moduls AluPlusSolar
Modul= panell de 5,5m x ample de safata, en aquest cas: 50cm

Total: 4 panells de 5,5 x 0,5 m = 11n* de captaci®

<] Producci6 d'ACS

Sistema ACS amb bomba de calor
Qun= 4000° /h — Qusw= 30 1/min (+ diposit de 300 1)

Demanda [CTE-HS4]
4 dutxes q=4x 0,1 1/s
2 lavabos gq= 2x 0,06 1/s
Q= 0,52 1/s = 31 1/min
[demanda escassa per fer rendible una instal.laci6 de produccié ACS amb panells solars,
s'opta per la bomba de calor recolzada per una resisténcia eléctrical

<] Il.luminacio artificial/natural

Espai intermedi:
1luminaries lineals: lampada fluorescent suspesa de 1'estructura d'encavallades (cada 5m)
+

1lums puntuals en espais comprimits: lampada LED empotrada al fals sostre

Caixes:
1lums puntuals: lampada LED empotrada al fals sostre

%/ Connexi6 a la xarxa: planta baixa
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Salida
aire aspirado agua sanitaria

Energia Flido refrigerante.
eléctrica alestado gaseoso
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