clectricedad,
Electricidad & Iluminacidn

umenacton

Normativa

La iluminacidén interior se adecuarada a la
normativa CTE-DB-HE-3.1 de eficiencia
energética de las instalaciones de
iluminacién.

Niveles de iluminacidén CTE

Exigencias visuales altas 5001ux
Exigencias visuales moderadas 2001ux
Exigencias visuales bajas 1001ux
Areas o locales uso habitual 1001lux
Areas o locales uso ocasional 501ux
Vias de circulacién habituales 501ux
Vias de circulacidén ocasionales 251ux
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ILUMINACION MERCADO

Apligque BLOC LED de pared con radiacidn
directa e indirecta

Luminaria FIL+ LED TECH con déptica de
alto confort visual
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ILUMINACION PARADAS

FINE LEDS HI-DIS. 6W 3200°K EXT
IL.01

APLIQUE BLOC DIR. 183MM 3 LEDS WW MFL BL
IL.02

APLIQUE BLOC DIR. 183MM 3 LEDS WW MFL BL
IL.03

BOMBILLA DE BAJO CONSUMO TIPO XENON
COLOR AMARILLO
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Segun el tipo de alimento la iluminacidn
variard para potenciar mas un aspecto
fresco y apetecible.
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LED AMARILLA
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LED BLANCO
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Red eléctrica
La instalacidén eléctrica se realizard de

acuerdo con las especificaciones
establecidas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensiédn, la

instalacién de enlace ha de contar con la
conexién de servicio, la caja general de
proteccidén, contadores y el cuadro de
distribucidn.

©
0
-H
[
B E.T CGP MG
3 <ﬁ> Linea General o
o alimentacién
o) =
g BT13
ICP KwH

o o

‘ ‘ ‘ ‘ Cuadro
general

*La instalacidén eléctrica sera vista,
mediante tubos de aluminio colocados sobre
los paramentos o cuando sea posible sobre
los falsos techos de las paradas.
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Mercat Pere San

Juan Carlos Ahedo
Pere Fuertes
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Subcuadro
Montacagras
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Subcuadro
Iluminacidén
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Subcuadro
Emergencia
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Subcuadro
Camaras
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Subcuadro
Parada

Cl Tluminacidn
C2 Toma de corriente (16A)

C3 Toma de corriente (25A)
_Cémaras frigorificas

&
AN N
SN2
\\\\\.‘ 7’;’
~ 0

>
N\
n \\.r’f’

Armario
contadores
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