Criteris de climatitzacio

Zonificacio segons usos i horaris:

Aquests espais utilitzen un sistema de conductes d'aire amb climatitzadora aigua-aire
amb conftrol Independent per a caduna d'aqueste zones

Unitat de prevencié d'incendis i proteccid civil
Oficina administrativa

Zones d'exposicid del museu

Zones de participacié del museu

Espais de lleure dels bombers

Centre d'operacions dels bombers

Aparcament i magatzem de vehicles: per les correctes condicions d'aire s'utilitza un sistema de ventilacio forcada
impulsant aire de I'exterior i expulsant-lo a fora

Dormitoris: Es climatitzen amb fan-coils amb possiblitat de control individual

Distibucio dels conductes en planta baixao
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Climatitzadora

Conducte de freons

Conducte d'aire - impulsiod

Conducte d'aire - retorn

Distribucio vertical dels conductes de ventilacio
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Distribucio dels conductes en planta pis
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