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4 FILES DE CAPTADORS DE 1x2
SUPERFICIE DE CAPTACIO 255 m2
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ReTORN
CROUT CALDERA
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NoLES FLIXORS

MaLEs orises ReC:
cRoUT soLAR

CROUIT POSTESCALFAVENT
CRGU PREESCALFAMENT

CROUIT RECIRCULACIONS

——  CROUREFREDADORA|

anETA
CLAUDERAS

TUBDE PUIADA
TuBDE BAXADA

TUB DE FUIADA APLANTA
SUPERIOR

TUB DE BAIXADA APLANTA
INFERIOR

'VALVULA ANTRETORN
VALVULA 4 VIES

VALVULA 3 VIES

'VALVULA REGULACIO DE CABAL
'VALVULA DE BOLA

'VALVULA DE BOLA ANTRRETORN
'VALVULA PAPALLONA|

'VALVULA DE 3 VEES MOTORITZADA|
VALVULA D SEIENT

'VALVULA DE BUDAT

'VALVULA SEQURETAT

'VALVULA DE MOTOR

VALVULA FLOTADOR

BOMBA RECRCULADORA
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INST_FON_G-AIXLIARS:

INST_FON_0-DUBTES.

INST_FON_TEXT 0.20

ST FON_TEXT 0.25
INST_FON_TEXT 0.20

INGT_FON_TEXT REENVIAMENTS

INST_FON_TRAG-CALENTA
INST_FON_TRAG-CALDERA
INST_FON_TRAG_CRCUIT SOLAR
INST_FON_TRAG-ALLXORS
INST_FON_TRAG-FREDA
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INST_FON_TRAG-POSTESCALFAMENT

INST_FON_TRAG PREESCALFAVENT

INST_FON_TRAG-REFREDADORA-

INST_FON_SIMB-CALENTA
INST_FON_SMB-CALDERA
INST_FON_SMB_CRCUIT SOLAR
INGT_FON_SIMBFLUXORS.
INST_FON_SMBFREDA
INST_FON_SMB.SREERREC
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INST_FON_SINB-REFREDADORA
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