CIMATITZACIO 1 CALEFACCIO

PLANTA BAIXA
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circult condensador
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unitat de tractament d'aire

LLEGENDA ESQUEMA:

AIRE VENTILACIO
AIRE RETORN
FILTRE

BATERIA FRED
BATERIA CALOR
VENTILADOR
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VALVULA DE 3 VIES

. REGULADOR

10.SONDA TEMPERATURA LOCAL
1 1.IMPULSIO R-22 (GAS)
12.RETORN R-22 (LIQUID)
13.REIXA DIFUSIO

14.REIXA RETORN
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PLANTA COBERTA

RESIDENCIA DE GENT GRAN A L'ESGLESIA DE SANT AGUSTI.
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UNITAT INTERIOR
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