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Edificis habitaige
Supermercat
Mercat
Aparcament

Elements separadors entre sectors EI120
ZONES DE RISC ESPECIAL

- o . Sales de magquines
e N N Locals comptadors

/ N\ , Condicions zones de risc especial
e AN Resisténcia al foc estructura portant R-120
\ Resisténcia al foc parets i sostre EI 120
Portes comunicacid amb la resta de ['edifici EI2 45-C5
Recomegut maxim sortida local 25 m.
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REACCIO FOC
Zones ocupables: parets | sostre C-S2-d0  terres: EA
Aparcament. Parets | sostre A2-51-d0  terres: A2-51

Passadissos | escales prot. Parets i sostre B-51-d0  teres Cfl-S1
Zones de risc especial.  Parets i sostre B-S1-d0  terres: BA-51
Espais ocults no estancs Parets i sostre B-52-d0  terres: BA-52
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aparcament: recorregut maxim 50 m
recorregut fins a punt on hi ha almenys dos recorreguts 35m.
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@ @ @ @ @ @ @ [ ] Escales protegides: E<=35+180As

PROTECCIO DE LES ESCALES

Habitatge h evacuacd inferior 14 m. < no protegida
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DOTACIO D'INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
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En general

Extintor: un d'efichcia 214 <1138 cada 15 metres de recarmegut en
cada planta, com a maxim, des de tol origen d'evacuacid,

Comercial

Boca incendic si superficie > 500 m2 - local 532 m2

Aparcament:
Boca incendi: si superficie > 500 m2

= ~» aparcament 2400 m2.
Hidrant exterior: si superficie entre 1000 i 10000 m2

17 persones

- aparcament dos plantes 4800 m2
E RESISTENCIA AL FOC DE LESTRUCTURA
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ANNAADNAN

SIMBOLOGIA | APARELLS PER A DETECCIO | EXTINCIO DINCENDIS
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