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PLANTA SOTERRANI 1 E:1/250

EL COL LEGI
CIRCUITS AMB FAN - COILS

CRITERI DISTRIBUTIU

- Tant les climatitzadores com els conductes es dimensionen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de
Oficines Sud
tractar.
—— Circuit 1 (4 ut. PBi P1)

Circuit 2 (10 ut. P2 P3)
—— Circuit 3 (10 ut. P4 i P5)
Oficines Nord
—— Circuit 4 (11 ut. PB,P1i P2)
——— Circuit 5 (11 ut. P3i P4)
—— Circuit 6 (9 ut. P5)

- Calculs en Annex instal facions.

- Els espais grans (> 100 m2) aniran amb bombes de calor (sistema reversible hivern - estiu).

- Els espais amb dimensions menors (+/- 20 m2 o < 100 m2) aniran amb fan - coils, (sectoritzen el sistema,
cada usuari pot tenir diferent temperatura).

- Tant el Col legi com I'Hotel tenen circuits de fan-coils com de bombes de calor.

PLANTA SOTERRANI 2 E:1/250

CIRCUITS AMB BOMBES DE CALOR

Zona interior (climatitzadores en badalot o distribuidor P2)
Circuit a: Vestibul PB + espai apte per exposicions
Circuit b: Vestibul de la P1

Zona Crugia 11'25 m (climatitzadores en element torre)
Circuit c: Sala de conferéncies
Circuit d: Formacié continuada

Circuit e: Biblioteca

L'HOTEL

CIRCUITS AMB FAN - COILS

Habitacions Sud

—— Circuit 1 (4 ut. P2i P3)
—— Circuit 2 (10 ut. P4 i P5)
—— Circuit 3 (10 ut. P6)

Habitacions Nord

—— Circuit4 (11 ut. P2 P3)
~—— Circuit5 (11 ut. P4 i P5)
—— Circuit 6 (9 ut. P6)

LLEGENDA
E Conducte vertical d'introducci6 aire a I'aparcament

: Conducte vertical d'extraccio aire a I'aparcament

-
-

Conducte vertical d'impulsio
Conducte vertical de retorn

Conducte vertical d'extraccid

Eix conducte d'extraccio

- En cada cas els conductes baixen pels espais reservats per a aquest Us, ja siguin patis estrictes sense Us Zona Interior Zona Interior JP O Boca d'extracci a sostre tipus GPD - 160
—— Circui i i Circuit 7 (11 ut. Vestibuls P2,P3,P4,P5 i P6 7
o altres tipus d'espais assimilables. Cirouit 7 (11 ut. Vestibuls P2,P3,P4 1 PS) L'APARCAMENT irouit 7 (11 ut. Vestibuls ' P6) ,A Fan-coil a cel ras
—— Circuit 8 ( 3 ut. Biblioteca) CIRCUITS AMB BOMBES DE CALOR .
- Els conductes que atravessen sectors d'incendis van degudament aillats i aquells que subministren aire a - Cada una de les plantes tendra una maquina en I'aparcament que o - 7 Magquina climatitzadora
Zona interior (climatitzadores en badalot) 2
dos sectors diferents contenen en el canvi de sector un element que augmenta de volum amb l'increment anira renovant |'aire. et e Vestiol BB 7. __ Maquina renovacié daire en aparcament
de la temperatura segellant el conducte. - L'intercanvi d'aire (extraccio - introduccié) es dura a terme en el
Circuit b: Menjador
- La ubicacio definitiva dels elements caldra replantejar-la a l'obra. badalot de I'notel.
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