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RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS (HOTEL + COL.LEGI)

CRITERI DISTRIBUTIU LLEGENDA SANEJAMENT ESQUEMA RECOLLIDA
. ESPAI PUBLIC
- Separacio de les aigiies negres de les aigiies pluvials. e  Baixant aiglies residuals D'AIGUES PLUVIALS g
ESPAI PUBLIC
- Les aiglies pluvials aniran al deposit d'aiglies col locat sota la rampa dels garatge, i es reaprofitaran posteriorment. e  Baixant aiglies pluvials >
ESPAI PUBLIC
- El sistema funciona per gravetat i es garantira un pendent minim del 2% en tots els recorreguts de sanejament. - Deposit aigiies pluvials >
- Els tubs d'evaquacio seran del tipus GEBERIT SILENT, un sistema relativament senzill que permet reduir les immsions acustiques produides per la
instal lacié de sanejament. Es tracta de tubs de polipropilé reforgat amb minerals. El perfil és corrugat en la zona d'impacte de les aigiies, reduint-se aixi els LLEGENDA AIGUA
. Do ; —» Aixeta DEPOSIT D'AIGUES DOBLE GRUP
renous produits per les oscil {acions dins dels conductes. | PLUVIALS 68.400 M3 DE PRESSIO
- Els trams subjectes als paraments hauran de disposar d'un marge d'espai suficient per a permetre les dilatacions que pugui patir el material en cada cas. ! Clau de pas | —
- L'evaquacio s'efectuara, duent l'aigiia residual fins la planta aparcament 1, i mitjancant col 1ectors penjats al sostre connectaran amb la xarxa general. ﬂ Comptador SMADERD
- Els calculs s'ha realitzat segons el codi técnic, es poden veure en I'annex d'instal lacions. N Valvula antiretorn
> Bomba d'impulsio COMPTADOR
ESPAI PUBLIC
Tragat aigua freda XARXA GENERAL AIGUA
#Y SEU DEL COL-LEGI DE FARMACEUTICS DE BCN ENTREGA PFC GENER 2008 INSTAL:-LACIONS %A 1 2/ 1 7
- &>
4 MARTI BALLESTER COMAS TRIBUNAL 3: X.MONTEYS, J.R.BLASCO, B.PLEGUEZUELOS SANEJAMENT
P st i




