LLEGENDA CONSTRUCTIVA PANELLS DE XAPA GALVANITZADA
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@ Revestiment de panells de xapa galvanitzada amb interior de espuma de poliuretd Panell de xapa galvanitzada amb interior d'espuma de poliuretd de la casa

FORMAWALL de 1000 mm d'amplada | 50 de gruix. Recobriment exterior de zinc
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W COBERTA amb textura rugosa i color SILVER METALIC
J —® W () apa dacer gaanitzat a1 mm (149 Clips CL-81CL-9 de la casa FORMAWALL, amb segellat entre placa i placa.
| @ Bis d'acer inoxidable autoroscant @ Bis d'acer inoxidable T5-45
@ 7 @ Grava (arid 7 cm) 6 Alllament de llana de roca de 50mm amb grapes cada 60 cm
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- e T Q 00 OO Q) R OO O R % Q) o082 OO Q) R OO O 008 7 Aillament térmic de poliestiré extrudit de 5 cm de gruix @ Placa alveolar prefabricada de formigo
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| | OO0 PR OO PAHO OO PR OO PAR0 OO PR OO P | (6) Doble membrana impermeabilitzant PLASFAL FP 4 kg (19 Ldacer galvanitzat de 90x 50 x 5 mm
R W (3) | @ Capa de geotextil ROOFTEX FV 100 6 Tub quadrat d'acer galvanitzat de 50 x 50 x 5 mm
C W (8) Formigé cellular amb ariita per a la formacié de pendents 20 L de xapa dacer galvanitzat de 70 x 50 x 5 mm soldada al ub.
| 7 @ 7 @ L de xapa d'acer galvanitzat de 50 x 50 x 5 mm atornillada.
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: | O W ESTRUCTURA @ Pletina de xapa d'acer galvanitzat de 120 x 5 mm
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| _ ﬂm _ W D 7 @ Placa alveolar de formigd prefabricat de 300 x 1200 mm @ L de xapa d'acer atornillada amb bis d'acer inoxidable
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| | m = ' @ W 6 Capa de compressié de 5 cm amb malla electrosoldada de 20 x 20 mm i 10 @ mm @ Perfil quadrat d'acer lacat de color negre de 50 x 50 mm. 76.794 de la marca JANSEN
| | | W | (25 Vidre climalit 6 + 12 + 6 mm
, 3 “ TRASDOSSAT DE PLADUR
, “ @ | Tapajunt d'alumini 407.800 de la marca JANSEN
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| | 7 @ Placa de cartré guix de 15 mm @ L de xapa d'acer de 150 x 55 x 5 mm cargolada amb bis inoxidable autoroscant
W o0 | | @ Montant C 46 (46 mm) tipus Pladur de xapa d'acer
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W W @ W DETALL DEL GIR DELS PANELLS SANDWITCH (1:20)
| | | |
W W | | El gir de les plaques s'‘aconsegueix a través d'unes queixales del panell a la part posterior que
| s | W ” W permeten el gir de la placa. Les plaques es solapen de forma horitzontal, i estan tfancades pels
| 7 e 5 | quatre costats.
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| 7 PANELLS DE XAPA D'ACER AMB RECOBRIMENT D'ESPUMA DE POLIURETA
| |
| | -——
| |
| | W W DETALL EN PLANTA DE LA CANTONADA (1:5)
| 7 7 No existeixen juntes verticals ja que els plecs
O 7 W W s‘aconsegueixen a través del gir de la placa. La
| W 7 7 carpinteria queda oculta, perd sempre
7 7 W W permetent la manipulacidé, reparacié o
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