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2. Us puntual: Sala de Conferéncies
NECESSITATS | SISTEMES COMPORTAMENT DEL SISTEMA GEOTERMIC
. . . . . . En el cas de la Sala de Conferéncies, amb un us més puntual,
Consideracions sobre la necessitat de climatitzacio L es necessita un sistema de rapida actuacio.
| HERRENEERRENANEEE
|
- - - ‘
zrsl;;:'eti(:rr?ilrr:'ae:ﬂi: L?tir:zlse: f(:ifssae:nvllor :::: rem de | “ B S'utilitza un climatitzador especial realitzat a I'as amb execucio
g p . P P R “ reveemstiea reon-are | R interior insonoritzada, aigua-aire. S'utilitza tant per escalfar
requeriments diferents en quant a I'exigencia de confort ‘ | s ESQUEMA TERRA RADIANT- CALEFACTANT COMBINAT AMB GEOTERMIA com per refredar, i s'assegura aixi una correcta renovacié
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1. Us continuat: Sales d'exposicié, atencié al public i oficines

La construccié amb murs i forjats amb una material massic
com és el formigd, aporta a I'edifici un elevat grau d'inércia
térmica. A més el projecte esta dotat de sales amb alcades
forca importants, on la necessitat de confort es troba a
I'alcada de la persona. Per aquest motiu el sistema escollit per
escalfar les zones d'estanca permanent és el Terra Radiant-
Calefactant-Refrigerant, apostant per una font d'energia
renovable i inesgotable: La Geotérmia.

7 /// n o n n d'aire, ja que aquesta sala careix de ventilaci6 natural. ANODITZAT
@ La impulsié6 de l'aire es realitza mitjan¢ant difusors rotacionals
0 "Silent-Air" TROX, molt silenciosos i treballant amb velocitats
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molt baixes.
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El Retorn sera amb reixes continues d'alumini anoditzat TROX
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integrades als graons de las Sala.
AIGUA CALENTA

Els caudals considerats son:

Velocitat d'aire: 3m/s DIFUSORS ROTACIONALS SilentAir  CONDUCTES D'ACER
Volum de renovacié d'aire: 5 volums/h TROX GALVANITZAT

TERRA RADIANT

Aquest sistema presenta grans avantatges de confort i
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d'estalvi energétic: La calefacci6 per terra radiant consisteix basicament Existeix, tanmateix, la interessant possibilitat d' i ‘ N
en I'emissié de calor per part de I' aigua que circula per emprar aquest tipus d' instal.lacié per una L
tubs situats dins la llosa de formigo que constitueix el climatitzacio integral, proporcionant calefaccio a I' T 3. Arxiu Ajuntament i Magatzem Museu
. ., . . forjat. D'aquesta manera, aconseguim una gran hivern i refredament a I' estiu. D' aquesta manera, en i
: gi'::::;c;;go&og;r:igre‘fI: r: ea?l?;:ztura superficie com a element emissor de calor. En els els mesos calids farem circul.lar I'aigua al voltant de i i La necessi_t'at principal sera _de_shumidificar, per assegurar la bona
e L'aire circula a bgixes velocitats (1,5m/s) mesos frfeds, a una temperatura al voltar_lt dels 35- _ 15 °C per la |ns_taI.IaC|o, que a‘bsorblra I' excés de | ‘ conservacio de documents i pintures.
. . . ’ 40°C, I' aigua recorre els tubs que cobreixen el terra i calor del local i proporcionara una agradable ‘
*  Major aprofitament energétic en locals de grans altures aporta el calor necessari per calefactar I'edifici. sensaci6 de frescor. S'instal.lara un deshumidificador per condensacié HIDROS DR 120
e Treballa a temperatures molt més baixes que la resta de

sistemes d'escalfament, I'aigua hi circula a 35-45° per
mantenir I'ambient entre 18 i 22°, a diferéncia de la resta de
sistemes, que per aconseguir la mateixa temperatura
interior I'aigua s'ha d'escalfar fins a 80°

Els caudals considerats sén: 1200ms3/h
Volums de renovacioé d'aire: 3 volums/h
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terra radiant sistema aire-aigua
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