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ZONIFICACIO SEGONS LES NECESSITATS DE CONFORT CLIMATIC

ESPAI DE DOBLE ALCADA CLIMATITZAT
A TRAVES DE TOVERES

BAIXA INERCIA
US DISCONTINU

US CONTINU
MECANISMES DE REGULACIO

US DISCONTINU
MECANISMES DE REGULACIO

US CONTINU
OCUPACIO MITJA | SEDENTARIA

US DISCONTINU
MECANISMES DE REGULACIO
ALTA OCUPACIO

US DISCONTINU
ZONES DE BAIXA OCUPACIO

CALCUL RECIRCULACIONS:
6r/h x 584,85 m*= 35091 m¥/h

X unitat de temps

CALCUL RECIRCULACIONS:

2r/h x 96,45 m*=192,9 m¥h

x unitat de temps.

CALCUL RECIRCULACIONS:
2r/h x 75 m*=150 m*h

CLIMATITZACIO
NORMATIVA:

zona climatica: C2

CONDICIONS INTERIORS DE DISSENY:

T° operativa
Estiu 23-25°C
20-23°C

Hivern

La climatitzacié de tots els espais es realitzara amb sistemes d'impulsié d'aire per tal d'evitar possible

condensacions.

Depenent de les dimensions de cada sala i de la seva freqléncia d'Us s'ha escollit el sistema de climatitzacié més

convenient.

Sistema AIRE-AIRE: S'utilitzara en els espais de dimensions més grans i amb un Us continu. Els climatitzadors,
ubicats a la coberta de I'edifici reben aigua freda o calenta provinent de les bombes de calor i un cop tractat l'aire el

CTEIiRIT

Velocitat mitja
0,18-0,24 m/s
0,15-0,20 m/s

Humitat relativa
40-60%
40-60%

distribueixxen a través del fals sostre fins als punts d'impulsié.

Sistema AIRE-AIGUA: S'utilitzara en els espais de dimensions més reduides.

Per a les oficines i zones de treball intern s'utilitzaran sistemes amb mecanismes de
regulacié mentre que a les grans sales la regulacié es fara de forma centralitzada.

Les maquines refrigeradores estaran situades a I'exterior amb les seves cares lliures

ESPAI SUPERFICIE m? x100 W/m? POT. NOMINAL VOLUM m®* RECIRCULACIONS D'AIRE m*h

PLANTA BAIXA

Accés 78,00 m? 7800 W 7,80 W 2822 m? 564,4 m3h

Hall 125,00 m? 12500 W 12,50 W 4824 m? 964,8 m*h

Sala d'actes 264,00 m? 26400 W 26,40 W 1276 m® 11484 m®h

Espai de treball i lectura 273,00 m? 27300 W 27,30 W 2151 m? 12910 m3h

Zona de consulta 225,00 m? 22500 W 22,50 W 217 m? 1299 m?h

Diposit 70,00 m? 7000 W 7,00 W 540 m? 1080 m¥h

Banys 25,00 m? 2500 W 2,50 W 96,45 m? 193 m%h

Treball intern 115,00 m? 11500 W 11,50 W 584,85 m? 3509 m*h

Fons general 495,00 m? 49500 W 49,50 W 1880,5 m® 11283 m®/h

PLANTA PIS

Taller multimédia 317,50 m? 31750 W 31,75 W 952,5 m? 5715 m?h

Banys 25,00 m? 2500 W 2,50 W 75 m? 150 m3%h

Aula polivalent 76,70 m? 7670 W 767W 216 m? 1944 m*h

Seminaris 65,00 m? 6500 W 6,50 W 195 m? 1170 mé/h

Zona de treball en grup 175,30 m? 17530 W 17,53 W 525,9 m? 3155 m*h

instal-lacié de climatitzacid \_ m

~ analisi  projecte construccio estructura



