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ESCOVEDEGS LLEGENDA ELECTRICITAT NIVELLS RECOMANATS D'IL-LUMINACIO ESQUEMES LLUM NATURAL

CUNNEXIZ A LA
XARXA FUBGLICA

SIMBOL | DESCRIPCIO Acceés i vestibuls: 250-400 lux
PLANTA BAIXA e 1/250 [~ QUADRE EL ECTRIC PER A DISTRIBUCI O INTERIOR Zones de lectura, mostradors i

despatxos: 500-600 lux
INTERRUPTOR UNIPOLAR , 10/1BA, 250V A . .
EXECUCIO ENCASTADA il'luminacio concentrada sobre

COMMUTADOR UNIPOLAR , 10/16A, 250V el pla de treball
EXECUCIO ENCASTADA Treball amb ordinadors: 150-300 lux

EXEGUCIO ENCASTA DA ALCADA DE Zona prestatgeries: 400-600 lux
MUNTATGE 1.2m . L -
POLSADOR TEMPORI TZAT lluminaria lineal paral lela al pla vertical

EXEGUCIO ENCASTA DA
POLSADCR 10/1EA, 250V

Diposit: 200-300 lux
EXECUCIO ENCASTA DA llum fluorescent amb filtres per evitar

la calor
ENDOLL 1EA, 250V : : ' .
EXECUCIO ENGASTA DA Aula polivalent i sala d'actes: 200-500 lux

o0 ® ® H — ENDOLL 18A, ESTANGA il-luminacid flexible i direccional

E J = EXECUCIO ENCASTADA adaptable a diferents usos.

m ENDOLL 25A, 250V Zones de circulacio: 150-300 lux
i ) EXECUCIO ENCASTADA Sanitaris: 100-200 lux
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v CONMUTADOR 10/1EA, 250V llum indirecta
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— LLUMINARIA FLUORESCENT SUSPESA
o _— = TIPUS "OFTEC" DERCO

CALZIRA
FMA DOWNLIGHT EMFOTRAT A FALS SOSTRE
TIFUS "LIGHTCAST" DERCO

CAMPANA FLUORESCENT PENDULAR TIPUS
"STARTPCINT" D'ERCO
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PROJECTOR ORIENTABLE TIPUS "DOMOTEC"
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o 3 LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

TCl PRESA DE TELECOMUNICACIONS PER CABLE
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= LES CANONADES DEL GAS ANIRAN EMBEINADES SEMPRE QUE
3 DISCORRIN PEL FALS SOSTRE

PLANTA COBERTA e 1/250

C.R.A.l. al Campus Metropolita d'Arquitectura del Valles instal-laci6 d'electricitat i gas

instal-lacions



