LLEGENDA FONTANERIA

TUBERIA AIGUIA FREDA SANITARIA

INSTAL-LACIO DE FONTANERIA

Alainstaklacid shan previst dues escomeses de subministrament ja que es tracta d'un solar molt gran on la necessitat d'arribada d'aigua cap a linterior dels edificis recau en punts
N COMPTADOR AIGUA molt allunyats al tractar-se d'un conjunt d'edificis de gran longitud i una considerable separacid entre ells. Per tant es considera oportii que els punts de subministrament es trobin
A cadascun propers a cada un dels edificis de servei.
W [ CLALI GENERAL DE PAS . . . ] - . . _ . . _
= La totalitat de la instatlacid poseeix un comptador per punt de subministrament, La xarxa esta sectoritazada, i disposa d'una clau de pas estanca i faciment registrable a ['entrada de
E e CLAU DE PAS cadalocal humit. La disposicid d'aquestes zones humides s'ha realitzat sempre d'una manera ordenada quedant agrupades en paquets que tenen una relacid vertical entre elles. Els
Q tragats de distribucid es realitzen per linterior dels fals sostres de les diferents plantes i a través dels nuclis verticals dinstaklacions previstos a tal efecte.
2 VALVULA ANTIRETORN
Per tal de que les canalitzacions d'aigua freda no resuttin afectades pels focus de calor de les d'sigua calenta, es separaran entre elles una distancia de 4 cm. com a minim i estaran

aillades per evitar possibles condensacions. En els casos en que el tragat de les dues canalitzacions es trabin en un mateix pla vertical,la d'sigua freda anira sempre sota de la digua
calenta. De la mateixa manera que ambdues han de quedar per sota de les canalitzacions de installacid eléctrica present en lestacit d autobusos (installacid eléctrica, qualseval

— PLINT DE CONSUM AIGUA FREDA dispositiu elecrnic o de telecomunicacions).
® MUNTANT AIGUA FREDA Les canalitzacions de fontaneria i els aparells utilitzats en ella, no disminuiran la qualitat de ['aigua, seran facils de muntar i s'assegurara la seva durabilitat amb el temps. H material per
al muntatge de la installacit es triara depenent de les caracteristiques de [‘aigua subministrada en aquesta zona, poden ser dun material d'acer galvanitzat, acer inoxidable, coure o
TUBERIA AIGUIA GALENTA plastic
[sls]=]=] Mmmm «— - N
Soa0000e PUNT DE CONSUM AIGUA CALENTA PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA
mmmmmmmw ® MUNTANT AIGUA CALENTA |'estacid d'autobusos necessita de la produccid d'aigua calenta sanitaria per a la zona d'atencid als conductors on trobem vestuaris amb dutxes. Aquesta produccit s aconsegueix
mwmmmmwm mitjangant collectors solars localitzats ala coberta de "ledifici pont”. Aquests collectors ocupen una petita part d'aquesta coberta ja que a conseqiiéncia de les caracteristiques de
TUBERIA AIGUA RELITILITZADA DE PLUJA necessitat d'aquest tipus d edifici no es necessita un important cabdal. A més d'aquests collectors es preveu un sistema de produccid daigua calenta convencional, una caldera, com a
«— PUNT DE CONSUM AIGUA REUTILITZADA DE PLUJA element auxilar delscoectrs.
® MUNTANT AIGUA. RELTILITZADA DE PLUJA Les plagues utilitzades sdn colectors de la marca comercial Roth, els quals estan formats per set tubs al buit amb absorvidar perfieric i reflector CPC. Les temperatures que
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s'aconsegueixen amb aguest tipus de collector son de les més altes.

PLANTA PRIMERA

SISTEMA DE REUTILITZAC( DE LES AIGUES PLUVIALS

| > illlii< |

| | i fet de disposar d'unes cobertes de grans dimensions (edificis de servei) condueix a la recolleccit de part de [aigua
ik eERESERENES - ERsUEREus e i = | de pluja per tal de ser reutilitzada abastint part de les necessitats d'igua dels serveis, netejai rec de la platja
AT AT EaslEgpingEns H dandanes.
| J\LT»V = I T
iy i A + o
ur,Lr 4 a .- . .y Lo AT
e s h W I=eiz= /11w LAt Per tal de poder utilitzar aquesta aigua de pluja s'ha de fer un tractament previ a liis que consisteix en:
gl O = I H u
T o ¢ T T - A
Eis) [ — [ Jd L N [ ik LT [- Un primer pas de filtratge realitzat en dues fase
ﬁrf [Eissssa=annananl D M ﬂr ﬁﬁrﬁr :

LT T W M - les particules de major grandaria san recolldes mecanicament i expulsades amb les aigiies
— — — residuals
, , , - es realitza un tractament amb bioagents

7- El segan pas consisteix en ['esterilitzacia mitiangant una llum ultravioleta que desinfecta [sigua
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\/ complint |a directiva europea 76/160 EWG.
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En el cas que la quantitat d'aigua necessaria sigui més elevada que l'emmagatzemada en el dipdsit d'acumulacia,
= = sincorporara aigua de la xarxa potable per tal de garantir el subministrament.
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