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CALCUL DELS CAUDALS A TRANSPORTAR PER CADA CONDUCTE §8, g §§ § §
£ 3 552 %
1 2 Nots: s'han tingut en compte 6 moviments d'sire per hors, per & la renovaci6 de Paire L4 E% E L LLEGENDA
3 4 1= 1032 m2 x 7m x 6 mov/h =43344 m3/h T e
2= 983 m2 x 7.5m X 6 mOV/ h =44256 m3/ h B | conducte dlimpulsi6 (vent)
3= 775.6 m2 x 7.5m x 6 mov/h =34902 m3/h RERRE RN 0 S Y I ] | moinems
6 4=725m2x9m=x6 mOV/ h =39150 m3/ h () | difusor diaire vertical
5= 368 m2 x 5.5m X 6 mOV/h =12117 m3/h l’ 1 1’ @ | site dimpulsi6
5 6= 409 m2 x 5.5m x 6 mov/h =13500 m3/h A SN NN SN SN SN SRS B 1t r ottty . | sie dimputsic
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Zonificacié de l'espai s climatitzar de forma genersl see dexeacits
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