CLIMATITZACIO

LA SOLUCIO ADOPTADA PER A LA CLIMATITZACIO DE L'ESTACIO ES BASA EN EL SISTEMA AIRE-AIRE MITJANCANT BOMBA DE CALOR.
L'ESTUDI S'"HA REALITZANT SEPARANT EL PROJECTE, SEGONS COTA DE CARRER, EN DUES PARTS:

1. ESTACIO SOBRERASANT: bombes de calor horitzontals

Ubicacio: A coberta protegides per una reixes metal.liques que s'integren al projecte.

Zones: Caixa general (h=5.5m) i les caixes interiors (h=2.2m).

Calculs: V= Area x h x n = 95731.50 m3 ------ segons taula CASA SOVA necessitem 18 unitats
model XHC-04 de dimensions 600x1400x1190 mm.

Circulacié: Els conductes baixen de coberta a través del forat de I'ascensor i circulen pel terra
tecnic fins als punts d'impulsio, tant a les caixes interiors com la general.

SERIE XHC (BOMBA DE CALOR)
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DETALL A: esquema de distribucio e: 1/100
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bombes de calor

impulsio aire extraccio aire

2. ESTACIO SOTARASANT + PARQUING: bombes de calor verticals

Ubicacid: Magatzems en contacte amb I'exterior a través de reixes que permeten l'arribada d'aire.
Zones: La zona soterrada de I'estacio i el parquing.

Calculs: V= Areax h xn

estacio -- V=302473.20 m3
parquing -- V= 208162.25 m3

15 unitats model XVC-30 de dimensions 2190x3600x1190 mm.
Circulacié: Els conductes recorren el fals sostre fins als punt d'impulsio.

SERIE XVC (BOMBA DE CALOR)

MONTAJE DE LOS EQUIPDS XV / XV-C

------ segons taula CASA SOVA necessitem
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Ml realizar sus pedidos deberan indicar sl quieren la configuracion
estandar, o bien siquieren alguna entrada o salida de aire opcional.
Para el opeional de equipo con free-cooling solo se podré realizar
con el montaje an OPCION Ao B,

EQUIFG XV CON FREECOOLING
¥ VENTILADOR DE RETORND

DETALL B: esquema de distribucié e: 1/200

entrada d'aire a través
de reixeta integrada al
mobiliari urba
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bombes de calor

entrada d'aire al local
de les unitats de climatitzacié

extraccio aire
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SITUACIO
ALCATS

P. VESTIBUL 1
SEC.LONG 1
P. VESTIBUL 2
SEC. LONG 2
P. ANDANA
SEC. TRANS
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IL.LUMINACIO

LA INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT DE L'ESTACIO, HA ESTAT DISSENYADA PER TAL
D'OBTENIR ELS SEGUENTS NIVELLS D'IL.LUMINACIO:

500 lux
200 lux
300 lux
150 lux
200 lux

andanes i vesti

cambres técni

cambres de con

cambres de servei i passadios

cambres de transformacio i baixa tensio

EL NIVELL DE L'ACCES ESTA DOTAT DE LLUM NATURAL QUE PENETRA A TRAVES DELS
ENVIDRAMENTS DE LA FACANA. EL NIVELL D'ANDANES TAMBE REP LLUM NATURAL A
TRAVES DEL TRIPLE-ESPAI QUE ELS CONECTA.

L'ENLLUMENAT DE LA PLANTA ACCES ESTA FORMADA PRINCIPALMENT PER PUNTS DE

LLUM, TIPUS DOWNLIGHT, PENJATS DIRECTAMENT DE LA LLOSA DE FORMIGO, EQUIPATS
AMB TUBS FLUORESCENTS.

A LA ZONA D'ANDANES, TROBEM DOS NIVELLS D'IL.LUMINACIO: EL PRIMER, MES
GENERAL, ESTA FORMAT PER LUMINARIES INDUSTRIALS PER A GRANS ALTURES
SUSPESES A LA CARA INFERIOR DE LES BIGUES QUE FORMEN LA LLOSA DE COBRIMENT,
EQUIPADES AMB TUBS FLUORESCENTS. EL SEGON, SITUAT A UNA ALCADA QUE
AUGMENTA EL NIVELL D'IL.LUMINACIO A L'AMBIT DE VISIO DE L'USUARI, ESTA FORMAT

PER LUMINARIES DE PARET EQUIPADES AMB LAMPADES FLUORESCENTS QUE
PERMETEN LA LECTURA MENTRE S'ESPERA L'ARRIBADA DELS TRENS.

EXTERIOR

PILARS (llum indirecte)
\_/ !GUZZINI-model PLATEA LED RGB DALI

Projector per exteriors destinats a I'is de lampades de les RGB, optica
eliptica Transversal (ET). La luminaria esta constituida per un cos
realizat en fundici6 d'alumini, provist de marc de cierre. El quadre inclou
vidre de textura rugosa, siliconat a la part anterior, per garantizar
I'estanqueidad contra la penetracié de liquids. A l'interior del cos trobem
un circuitt de 36 led RGB multicolor, tarjeta electronica de control DALI,
opticas amb lent en material plastico y alimentador electrénic incorporat.

431

LLUMINARIA PLAGA

e [ | ESCOFET-model NEOPRISMA

Suport de formigé armat gris granitic, decapat i hidrofug. Anclat
mitjangant esparregs roscats i empotrats. L'equip és un prisma 420/320 -
3 lampades fluorescents compacte 3 PLTx42w (3x3200 Im) amb difusor
de policarbonat transparent. Aletes reflectores interiors. Base luminaria i
tapa superior d'alumini.

INTERIOR

VESTIBUL SUPERFICIE (liminaria penjada de la llosa de fomigé)

C————3 IGUZZINI-model LIGHT AIR 2X35w

Luminaria de suspensié realitzada en acer laminat per lampades
fluorescents tubulars. Lampades 2x35WT16 amb temperatura de color
27700 K'y 6500 K (incloses a la luminaria). El sistema permet afegir varis
madduls mitjancant connexions lineals o angulars (90°). El reflector es
d'alumini superpur amb 6ptica professional dark-VDU. El sistema, amb
emissio lluminosa indirecta, esta equipat amb reactancies elctréniques
amb sistema de regulacio digital DALI que permeten la regulacié de les
lampades de temperatura de color diferent.

CAIXES INTERIORS + INT. ESTACIO (empotrada al fals sostre)
I:' IGUZZINI-model SIRVA COMPACT

Luminaria de llum biodinamica, per la instal.lacié empotrada en fals
sostres, destinats a I's de lampades fluorescents, amb emissio lluminosa
asimétrica de tipus wall-washer. L'estructura i les tapes de tancament
extraibles estan realitzades en acer laminat galvanitzat i barnissat. El
carter que protegeix la lampada esta provist d'un sistema anti-caiguda
amb doble de seguretat d'acer. Es poden agregar moduls per fer fileres
continues.

EL CONJUNT DE MESURES ADOPTADES PER DETECTAR | EXTINGIR INCENDIS, ESTA
ADAPTADA A LES PECULIARITATS DEL FERROCARRIL

SOTERRAT | ALS RISCOS QUE SE'N PODEN DERIVAR. PER AIXO LA PROTECCIO
CONTRAINCENDIS ES BASA EN EL COMPLEMENT DE DIVERSES

MESURES:

- MESURES PASSIVES DE PROTECCIO: ES SECTORITZARAN AMB PORTES RF-60
TANT ELS MAGATZEMS COM LES CAMBRES DE TRANSFORMACIO
ELECTRIQUES | DE VENTILACIO.

-SISTEMES DE PROTECCIO MANUAL: A les andanes s'hi instalaran punts de socors o de
concentracio d'equips formats per una boca de columna seca per a bombers, un extintor de
pols ABC de 6kg cada 50 m i un polsador d'alarma.

-SISTEMES DE DETECCIO: S'instal.lara un sistema automatic de deteccié d'incendis
analogic intel.ligent, controlat des de la central de comandament de I'estacio, amb detectors
adequats a cada local segons el tipus de foc esperat. Aquest sistema, autocomprova els
seus elements en tot moment, de manera que pot variar el seu nivell de sensibilitat si I'ha
perdut a causa de I'acumulacié de bruticia. S'instal.laran detectors a les andanes, a les
cambre tecniques de ventilacid, magatzems i manteniment, als centres de baixa tensio,
quedres eléctrics i transformacid. A les cambres on hi hagi més d'un detector o hi hagi
extincio automatica, s'hi instal.laran dos sistemes, per ionitzacié i optics, per assegurar
I'alarma en cas que un dels dos falli. A la part superior de les andanes s'hi instal.laran
equips detectors de fum per infrarojos, formats per un emissor i un receptor enfrontats a la
part més alta dels extrems de I'estacié. Permeten supervisar grans superficies amb sostres
alts, on altres detectors son ineficients. Als fossats de les escales mecaniques
s'instal.laran sistemes de deteccié per aspiracio per detectar focs en fase incipient.

-EXTINCIONS AUTOMATIQUES: S'instal.laran sistems d'aigua pulveritzada pels fossats de
motors de les escales mecaniques.

-TELEFONIA PER A BOMBERS: S'instal.laran a tots els punts on hi hagi columna seca per
tal d'establie comunicacions en cas d'emergéncia entre els telefons de I'estacié i els situats
cada 50 m a l'interior dels tinels. Les caixes on s'allotgen i els cables sén

resistents al foc.

-EVACUACIO DE L'ESTACIO

Ha de realitzar-se cap a les boques d'accés des de la via publica, per

aixo s'anira des de tot origen d'evacuacio cap a I'andana i el vestibul,

i des d'alla cap al carrer sense fer Us dels ascensors ni de les escales mecaniques, que
quedaran fora de servei de forma automatica. Les rutes d'evacuacio estaran senyalitzades
mitjan¢ant una banda de pintura i retolacié fotoluminiscents.

-EVACUACIO DELS TUNELS
En cas que un tren quedi atural al tinel i sigui necessaria I'evacuacé dels passatgers, aquesta
s'organitzara des del punt central de comandament mitjancant el sistema de megafonia.
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