Fontaneria

Criteris de diseny Esquema fontaneria iars.acs.arl
Tant l'aigua calenta sanitaria, les telecomunicacions, el recull dels residus, .., ve per district heathing (a traves d'una S =] 5] =55 . 5] .5 . = 5]. 5] . &5 =] 5] & == =] & =] = = =] & =] =] =] . = =]
galeria que comunica amb la xarxa general) i per tant no es necessitaran col-lectors solars. . . —= o o U e e e e e e e e
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Planta baixa (fals sostre]_1:250 Diametre tuberies Calcul del diposit d'aigua Esquema escomesa
La xarxa general puja des de la sala de ° °
installacions fins a la planta baixa, i alla es - Superficie d'aigua reutilitzable, s'ha escollit la situacion major que frobem:
organitzada pel fals sostre als pat ) dismetre (mm)  cabal AFS (dm3/s) cabal ACS (dm3/s) 600m2 600x600=36.0001 =>amb una reserva de 60 dies: 6.0001
Rentamans 16 0.10 0.065 Dipdsit escollit: dipdsit enterrable de doble paret. Capacitat de 15.0001
o Duxa 20 0.20 010 mides:12 m x 2,5 m. Profunditat: 0,5 m
° ° ° Inodor 16 0.10 -
Urinari 16 010 i L'aigua podra ser utilitzada per a
o Pica no doméstica 20 030 0.20
L Rentaplats 20 025 020 -el rec de tot l'espai interior d'illa
R Rentadora industrial 25 0.60 0.40 _cisternes wc 2- Clau de toma 7- Contador
L _en cas d'incendi 1 3-Ramal extem 8- Grifo de comprovaci
- I 4-Cauderegistre  9- Antiretom
° ° 1 Els deposits, tant de aigues pluvials com de aigues grises se situen en la 3-Clawintema 10- Clau de pas
H planta soterrani.
Llegenda fontaneria Sistema de reutilitzacio d'aigiies
: XARXA AFS L] COLLECTORS D'ACS Aigles grises
lal mm " | - L'aigua utilitzada en els lavabos i les dutxes de les habitacions sera recollida a través del circuit de
oo O m: sanejament i es conduira a un dipdsit situat sota les sales d'instal-lacions.
(minjm]u] O
e O XARXA ACS @ MUNTANT AFS . . L N . . s s .
) a - Aquest diposit, en cas de no tenir reserves d'aigiies, sera abastit per l'aigua del diposit de pluvials. En el cas
22 de que no sigui suficien es consumiria aigua de la xarxa.
[ ] [S[a1s] m:
- XARXA AIGUES GRISES @ MUNTANT ACS _wowmwmmacmw acumulades es conduiran a les habitacions, a través d'un grup de pressié compost per una o més
o .
ANELL RETORN @ MUNTANT AGUAS GRISES Aiglies pluvials
L %m .ﬁ - @ - L'aigua de la coberta s‘acumula en un dipdsit situat al costat del dipdsit d'aigiies grises.
IR
T FE - CLAU GENERAL DE PAS MONTANTE AGUAS RETORNO - Aquest aigua s'acumula i serveix al diposit d'aiglies grises quan ho necessita i de reserva en cas d'incendi.
TR | it - Els estanys es proveiran amb aigiies freaticas provinents de la xarxa d‘infraestructures.
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> CLAU DE PAS AFS — SORTIDA AFS
Esquema WC quinta planta
i g CLAU DE PAS ACS l SORTIDA ACS
Planta tipus_1:250 > WC quarta planta
= > CLAU DE PAS AGRISES —_—> WC fercera planta
X SORTIDA AGRISES
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H WC segona planta
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[sl=lalalalalalu]zlale] 4 ) D CONTADORS GRUP DE PRESIO
N\ WC primera planta
! .
1 COLLECTORS D'AFS ® BOMBA WC planta baixa
)
) Esquema sistema plagues solar_piscina
& filtres
Z / directa de la xarxa
\ g 7 (en el cas de no disposar de lo necessaria)
N\ camp de plagues solars grup n_m
4 pressio
\ / a l'estacio de bombeig
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Conexio a banyera o ducha $20 mm. Conexié a banyera o dutxa 20 mm.
Conexions restants ¢16 mm. Conexions restants 16 mm.
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