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1 Esquemes en planta

PLANTA QUARTA

PLANTA TEF

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

SOTERRANI -1

SOTERRANI 2

CALDERA ACUMULADORS
VIVENDA SOLARS
VIVENDA 487 VIVENDA 487 VIVENDA 481 VIVENDA 487 VIVENDA 481 VIVENDA 481
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CREUADA CREUADA CREUADA CREUADA CREUADA CREUADA
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TERRA RADIANT ( ) VENTILACIO VENTILACIO
CREUADA CREUADA

CLASSE (VENTILACIO CREUADA)
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OFICINES BIBLIOTECA

SALA POLIVALENT (VENTILACIO CREUADA) —
TERRA RADIANT SISTEM
FANCOIL ONTRO
CLASSE (VENTILACIO CREUADA) CAUDA
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ACCES BIBLIOTECA
A lsisTEm
ONTRO
CAUDA
ACCES GUARDERIA CUINA GUARDERIA [
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CALDERA ONITAT
GUARDERIA UNITAT EXTERIOR
EXTERIOR — BIBLIOTECA
GUARDERIA SALA INFORMATICA SALA POLIVALENT Acces
BIBLIOTECA
APARCAMENT VENTILACIO
FORGADA
PUBLIC o
PATI
APARCAMENT VENTILACIO APARCAMENT
PUBLIC FORGADA PRIVAT
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Sistema de Control de Caudal (termostat)

Fan-Coil

Conducte aire impulsid

Conducte aire retorn

Conducte aire ventilaci6 forcada

Canonada de sortida de liquid

Canonada de retorn de liquid
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LONGAS COSTA, ALBAN

' Robert Brufau
: : Lluis_Parramon
Santi Soto



