. ZONES CLIMATIQUES DE LEDIFICI SITUACIO DELS APARELLS DE CLIMATITZACIO DETALL CLIMATITZACIO HABITACIONS

Es garanteix el confort téermic i la renovacié daire a través d'un sistema de
climatitzacié MIXT que dbdna resposta a les dos situacions de climatitzacié més
habituals: climatitzacié de les estances comunes de l'edifici per AIRE PRIMARI i
climatitzacid puntual de les habitacions amb ventiloconvectors (fan -coils)
AIGUA-AIRE.

4 ! fan- coil

Les habitacions i els despatxos disposen d'un fan-coil dedicat regulable des de
cada estanga, que obté l'aire de renovacid per fagana, i expulsa l'aire viciat a
través de coberta
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Les refredadores d'aigua es troben a l'espai intersticial entre I'Heliport i la I'edifici

regidé d'emergencies totalment ventilat i . o/ AL — S
descobert, i s'integra en el volum de l'edifici. Escalfadors solars
térmi}c:rtigstal-lats
aco
Les calderes per escalfar l'aigua de climatitzacid es troben a les sales tecniques
situades a la zona sud del pati de maniobres a la cota 283. Les sales es
comuniquen amb l'espai exterior directament i disposen de sortides d'extraccié de T
fums per coberta. =
Tota la distribucié dels conductes es fa a través d'una galeria técnica situada a la e o ; :
cota +280 accessible desde el parking que discorre per sota de les sales Eﬁf{mc,ﬁ?,mzms SR TR OU Y ENGEES Mot
técniques.

Secci6 climatica habitacions
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I Estanga climatitzada amb regulador
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Estanca climatitzada amb fan-coils
regulable

Estanca amb sistema d'Extraccio aire
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I Climatitzador Regié emergéencies

Planta habitacions

Escalfadors solars temics
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conducte aire retorn
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conducte aire ventilacié forgada - -l J Generacié de CALOR

— canonada liquid escalfat per split

_— canonada liquid refrigerant per split -

unitat interior Fan- coil
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