. INSTAL-LACIONS AIGUA FREDA | ELECTRICITAT

INSTAL-LACIO FONTANERIA

La instal-lacié d'aigua de l'edifici es divideix en dues parts: L'aigua emprada per

's sanitari i l'aigua per Il'abastiment dels camions. Ateses les condicions de cabal

| pressio de la xarxa i les necessitats importants de subministre tant del parc de
Bombers com la Regio d'emergencies es defineix un diposit d'aigua que pugui
donar resposta a totes les necessitats.

| 'aigua calenta (ACS) s'obtindra per escalfament d'una caldera conectada a uns
diposits, els conductes distribuiran a les dues zones principals Bombers i Regid a
través d'uns anells dotats de recirculadors que mantindran una temperatura
constant a la sortida dels aparells. Cal dir que aquest sistema sera complementat
amb les plaques solars termiques instal.lades a coberta en compliment del CTE
DB HE.

INSTAL.LACIO ELECTRICA | ENLLUMENAT

Les condicions especials d'un centre d'emergencia , on existeix una important
demanda eléctrica i la necessitat del manteniment del funcionament de totes les
instal.lacions encara que es talli el subministre electric de la xarxa, fa necessari la
instal.lacié d'una Estacié transformadora i un generador electric diesel amb un
diposit amb capacitat suficient per mantenir el subministre electric de tot el
conjunt durant 4h.

“\ LINIA ARQUITECTURA | INVENCIO

ELECTRICITAT
DISTRIBUCIO ENLLUMENAT
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PARC BOMBERS +290 Distribucié conductes i sales de maquines

E. 1/500 A1 - 1/1000 A3

REGIO EMERGENCIES +286 Distribuci6 de conductes i sales de maquines

E. 1/500 A1 - 1/100 A3

REGIO EMERGENCIES +286 Distribucié de conductes i sales de maquines

E. 1/500 A1 - 1/100 A3
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DISTRIBUCIO AIGUA FREDA | CALENTA
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PARC BOMBERS +290 Distribucié conductes i sales de maquines

E. 1/400 A1 - 1/800 A3
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REGIO EMERGENCIES +286 Distribucié de conductes i sales de maquines
E. 1/400 A1 -1/800 A3
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REGIO EMERGENCIES +283 Distribucié de conductes i sales de maquines

E. 1/400 A1 - 1/800 A3
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