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Il.luminacio Proteccio contra incendis i evacuacio

Unitats habitacionals/administracio Zones exteriors Zones comuns Zonificacio

PROTECCIO CONTRA INCENDIS/ELECTRICITAT
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

Aquest requisit consisteix en redurir a limits acceptables el risc de que els
usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi d'origen
accidental, com a consequéncia de les caracteristiques del seu projecte,
construccié, uUs i manteniment. els edificis hauran de satisfer les
exigencies basiques. db-si
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Us previst de I'edifici: residencial public
- La superficie construida del sector no ha de d'exedir els 2.500m?.
- Les parets, sostres i portes que delimitin sectors d'incendi per
altures inferiors a 15m, han de ser EI160.
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Densitat d'ocupacio
- Zona d'allotiament 20m?/persona
- Salons d'us multiple 1m?/persona
- Vestibuls generals i zones generals d'Us public en plantes
soterrani, baixa i entreplanta 2m?/persona

SORTIDA

___ AL _.me

Numero de sortides i longitud dels recorreguts.
plantes o recintes que disposin de més de una sortida de planta o sortida
de recinte.
35m en zones en les que es prevegui la presencia d'ocupants que
dormin.
-Dimensions dels medis d'evaquacio
- Portes i pasos a=p/200=0.80m
- Passadis i rampes a=p/200=1.00m
- Escales no protegides a=p/160
m (juntament amb sistema de deteccio i alarma)
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Sefialitzacié del medis d'evaquacio

A tot el recorregut d'evaquacio es col-loca la senyalitzacid corresponent:
iluminacié d'emergéncia, recorregut descendent i sortides d'emergencia
de planta i de I'edifici.
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Llegenda general
Sectoritzacié d'incendis
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Espais per residencia (zzcc, habitacions i sales comuns)

Sala d'instalacions amb risc baix integrada
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Altres espais amb risc baix integrades

Bloc de Rehabilitacio
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Sales d'activitat fisica y rehabilitacié
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j / Espais comunitaris de la residencia
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Locals externs
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--»-- Linia de recorregut d'evacuacio

©r---  Origen d'evacuacié

|V@ Punt de sortida d'edifici/sector
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7 L Centralita electrénica

m Altaveu d'alarma d'incendis
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Pulsador d'alarma d'incendis

S Detector de fums
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™ Extintor polivalent 221A/13B/C
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