Les installacions de  subministrament
d'aigua i les de climatitzacié passen pel
mateix forat d'instal'lacions, respectant la

XX habitacié

aiguera

separacié entre elles que indica la norma |
per a conductes de diferents sistemes. ;
El sistema d'aigua calenta sanitaria (ACS) F——— = ——— = — = ‘
s'escalfa a través de panells solars i es | < :
complementa mitjantcant el sistema de ! <
District Heating, que intervé quan el consum !
és superior al que poden assolir els panells }
solars. ‘
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DIMENSIONAT DEL SUMINISTRAMENT D'AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS) i T
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. CONSUM D'AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS) DIMENSIONAT PANELLS SOLARS \
! | EEEEEEEEEN
[ RESIDENCIA 76 persones - 40 l/dia persona = 3040 I/dia Barcelona  Zona climatica Il \ e —
\ APARTAMENTS 20 persones - 40 l/dia persona = 800 l/dia 5000 < Dd < 10000 L ‘
‘ BAR 2 serveis - 10 l/dia servei = 20 I/dia Contribucié solar minima anuals per ACS: 40% 1
[ : _ .
BUGADERIA 3 I/dia kg de roba - 18 rentadores - 7 kg roba rentadora = 378 I/dia ’ _
N 7000 l/dia - 0,4 = 2800 L 2 ladors de 1400 L [
| GIMNAS 100 persones - 20 l/dia persona = 2000 lidia e ~7  2acumuladors de 15001 > = 1360 mm ‘
| SALA POLIVALENT 2 serveis - 10 l/dia servei = 20 I/dia h = 1830 mm \
| LOCALS 3 persones - 3 locals - 30 I/dia persona = 270 l/dia ‘
| Capacitat panell solar 80 L ACS/m2placa al dia [ oo
| TOTAL 3040 + 800 + 20 + 378 + 2000 + 20 + 270 = 6528 l/dia ——> 7000 l/dia m? necessaris panells solars 2800 L /80 L =35 m?de panells solars : [ [
\
| Dimensié panell solar 1,65m-0,99 m=1,60m? | |~ — =
| Panell solars necessaris 35m2/ 1,60 m?=21, 90 panells solars —> 22 panells solars I
| |
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: o O Subministrament d'aigua freda

| — Clau de pas d'aigua freda
Clau de pas d'aigua freda propia de I'element

Subministrament d'aigua calenta sanitaria
Clau de pas d'aigua calenta
Clau de pas d'aigua calenta propia de I'element
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Aigua calenta produida pels panells solars
Aigua freda per escalfar amb els panells solars
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M Intercambiador de calor connectat al District Heating

S O Acumulador d'aigua calenta produida pels panells solars

Intercambiador de calor connectat als acumuladors District Heating — —
d'aigua calenta produida pels panells solars

Intercambiador de calor connectat a l'intercambiador del
District Heating i al del panells solars
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