Lao ct;emperatura de comfort a l'hivern estara compresa entre 18-22°C ia lestiu a
23°C.

Les habitacions i els espais comuns es climatitzen individualment mitjancant
fan-coils, que es troben connectats a un circuit d'aigua freda ia un altre d'aigua
calenta. Els fan-coils permeten climatitzar les habitacions de forma immediata.
Cal dir també que la residéncia compta amb elements passius que permeten
reduir el consum energetic de l'edifici com son les correderes exteriors
col-locades als balcons de cada unitat habitacional.

Tots els conductes que travessen diferents sectors d'incendis estan correctament
aillats i es colloquen sistemes antivibratoris en el punt de connexié amb les
maquines.

Les unitats habitacionals es ventilen forcadament a través d'una ventilaci6 de
doble fluxe, que assegura l'extraccié de l'aire viciat dels banys i simultaniament
impulsa aire nou de l'exterior al dormitori. La resta d'espais també es ventilen
forcadament mitjangant aquest métode, col-locant els conductes d'extraccié a
cuines i banys, i els d'impulsi6é a zones d'estar.

L'aire d'extraccié puja fins la coberta on abans de ser expulsat passa per un
recuperador de calor, que permet mitjancant el creuament de ['aire d'extraccio i el
nou aire d'entrada, recuperar part de I'energia térmica de |'aire que s'expulsa.

L'extraccid dels fums de la cuina, provocat per la coccié dels aliments es fa
mitjangant campanes extractores amb uns conductes individuals per cada cuina
de 150 mm de diametre, que pujen fins a la coberta.
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DIMENSIONAT DE LA RESIDENCIA

CABAL OBERTURA D'ADMISSIO OBERTURA D'EXTRACCIO OBERTURA DE PAS
HABITACIO AMB BANY INDIVIDUAL 51/s- 1 ocupant=51/s 5-4=201s - 70 cm?
HABITACIO AMB BANY COMPARTIT 51/s - 2 ocupants = 10 I/s 10 -4 =40l/s - 70 cm?
BANY 15l/s - 1local=151/s - 15 -4 = 60l/s 70 cm?
PASSADIS 0,7l/s-612m2=42851l/s 4285 -4=17141/s* 4285-4=17141/s* 70 cm?
CUINA 21/s-19,35m2=38,7 I/s - 38,7 -4=15481/s ** 70 cm?
ESTAR 31/s - 19 ocupants = 57 I/s 57 -4 =228 /s *** - 70 cm?
SALA DE JOCS 0,71/s-40,8m?=28,551/s 28,5654 =1142 I/s *** - 70 cm?
LOCAL PB 3 I/s - 20 ocupants =60 I/s 60-4=2401/s 60-4=2401/s 70 cm?
MAGATZEM LOCAL 0,71/s-85m2=50951/s 595-4=238l/s 595-4=238I/s 70 cm?
CABAL DIMENSIO
ELEMENT PB P1 P2 P3 P4 TOTAL CONDUCTES
adm ext adm ext adm ext adm ext adm ext admissidé | extraccié | adm ext
A1 240 I/s 240 /s - - - - 201/s 60 I/s - - 260 I/s 300 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
A2 - - 105,7 /s | 1457 l/s | 105,7 l/s | 145,7 I/s | 85,7 l/s | 85,7 /s | 1257 l/s | 1457 I/s | 422.8/s | 5228 1/s |20x25cm | 20x30 cm
A3 240 I/s 2401/s 201/s 60 I/s - - 201/s 60 I/s - - 280 I/s 360 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
A4 - - - - 40 /s 60 I/s 20l/s 60 I/s 201/s 60 /s 801/s 180 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
A7 2401/s | 2401l/s |401ls 60 I/s 20l/s 60 I/s 20 /s 60 /s 20 /s 60 /s 340 /s 480 I/s 20x20 cm | 20x25 cm
A8 - - 85,7l/s |8571l/s |8571ls |857Ils |857Ils |857Ils |10571l/s|1457 /s | 362,8Il/s 402,8 I/s 20x20 cm | 20x25 cm
A9 - - - - - - - - - - - - - -
A10 2401l/s |2401l/s |201l/s 60 I/s 20 /s 60 I/s 40 /s 60 I/s 20 /s 60 I/s 340 I/s 480 I/s 20x20 cm | 20x25 cm
B1 23,81l/s |601l/s 20/s 60 I/s - - - - - - 43,8 1/s 120 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
B2 - - - - 40 /s 60 I/s 20l/s 60 /s 201/s 60 /s 801/s 180 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
B3 2381/s |601l/s 20 I/s 60 I/s - - 20 /s 60 /s - - 63,8 /s 180 I/s 20x20 cm | 20x20 cm
B4 - - 201/s 60 I/s 201/s 60 I/s - - 401/s 60 I/s 80 I/s 180 /s 20x20 cm | 20x20 cm
- - 171,15Vs| 77,4 l/s |171,151/s| 77,4 l/s |- - - - 342,31l/s | 154,81/s | 20x20 cm | 20x20 cm
B6 23,81l/s |601l/s 171,15V/s| 77,4l/s |171,15V/s| 77,41l/s | 40/s 60 /s 20 /s 60 /s 426,11/s | 334,8l/s |20x25cm | 20x20 cm
B9 - - - - - - - - - - - - - -
B10 - - - - - - 20 1/s 60 I/s 20 1/s 60 I/s 40 1/s 1201/s 20x20 cm | 20x20 cm

* L'impulsio i I'extraccio de l'aire del passadis es fara mitjangant dos conductes (A2 i A8), cadascun amb un cabal per planta de 85,7 I/s.
** L'extraccié de l'aire de la cuina es fara mitjangant dos conductes (B5 i B6), cadascun amb un cabal per planta de 77,4 I/s.
*** 'impulsio de l'aire de l'estar i la sala de jocs es fara mitjangant dos conductes (B5 i B6), cadascun amb un cabal per planta de 171,15 I/s.

DIMENSIONAT DELS ESPAIS DE GRAN AFLUENCIA (PB i PB+1)

CABAL
GIMNAS 0,71/s-181,05m?= 126,75 l/s
VESTUARIS 151/s - 2 locals = 30 I/s
BANYS 151/s - 2 locals = 30 I/'s
BAR PB 0,7 /s -123,15m?= 86,2 I/s
MAGATZEM BAR 0,71/s-13,5m2=9451/s
CUINA BAR 21l/s-18,5m2=37 /s
VESTUARI - BANY BAR 151/s - 2 locals = 30 I/s
AULA (x11) 31/s - 12 ocupants = 36 I/s
BANY AULA (x11) 151/s - 1local =15 1/s

PASSADIS AULES PB

PASSADIS AULES PB

SALA POLIVALENT

BANYS SALA POLIVALENT

BAR PB +1

BANYS BAR PB +1

PASSADIS AULES PB +1

PASSADIS APARTAMENTS (x2, PB +3 i PB +4)

0,7 I/s - 67,05 m?= 49,95 I/s
0,7 I/s - 84,5 m?>= 59,15 l/s

3 1/s - 90 ocupants = 270 I/s
151I/s - 3 locals =45 I/s

0,7 I/s - 165,85m? =116,1 l/s
151/s - 5locals =75 I/s

0,7 I/s - 108,65 m?= 76,05 I/s
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1 0,7 I/s - 69,05 m?= 48,35 I/s

OBERTURA D'ADMISSIO

126,75 - 4 =507 I/s

86,2-4=34481/s
9,45-4=3781/s

36-4=1441/s
49,95-4=199.8 /s
59,156-4=236,61/s
270-4=10801/s
116,1-4=464,41/s

76,05-4=30421/s
48,35-4=19341/s

126,75 -4 =507 l/s
30-4=1201/s
30-4=1201/s
86,2-4=234481/s
9,45-4=3781I/s
37-4=1481/s
30-4=1201/s

15-4=601/s
49,95-4=199.8 /s
59,15-4=236,6l/s
270-4=10801/s
45-4=1801/s
116,1-4=464,41/s
75-4=3001/s
76,05-4=304,21/s
48,35-4=19341/s

OBERTURA D'EXTRACCIO

70 cm?
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OBERTURA DE PAS
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Ventilacio

@: Recuperador de calor
o Montants d'extraccio
o Montants d'admissié
—  Reixa d'extraccié
<1 Reixa d'admissio

Climatitzacio

Fan - coil
—  Reixa d'extraccio
< Reixa d'admissio
—— Xarxa de distribuci6 d'aigua freda
—— Xarxa de distribuci¢ d'aigua calenta
ﬂmjﬂﬂﬂ Intercambiador de calor connectat al District Heating
Wﬂ]ﬂﬂﬂ Intercambiador de fred connectat al District Cooling

Extracci6 de fums

Conducte individual @ 150 mm

District Heating-— — ——
District Cooling  — —

PB

UPC - ETSAV - PFC GENER 2016
MARINA GRACIA GONZALEZ

RESIDENCIA D'ESTUDIANTS AL 22@

tutor: FERNANDO MARZA

0 2 4 6 10m

CLIMATITZACIO

e. 17200




