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Sl Propagacio exterior
TAULA 1.1. Condicions de compartiment en sectors

Docent - 5i I'edifici t&¢ més d’'una planta, la superficie construida
de cada sector d'incendi no pot superar els 4.000 m2.

Ledifici no supera els 2.200m2 construits, no caldria sectorirt-
zar-lo, tot i aixi ho fem aprofitant els diferenciats programes que
presenta |'edifici.

Un sector inclou els espais més publics, com el bar i I'auditori,
mentre que I'altre agrupa el programa docent i administratiu.

Il SECTOR PUBLIC B SECTOR DOCENT
720m2 1400m?2
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Sl 2 Propagacion exterior

Degut a la disposicio de les faganes i obertures, I'edicifi no pre-
senta risc de propagacio exterior.

S1 3 Evacuacio d'ocupants

TAULA 2.1. Densitat d"ocupacio

Seguint els valors d'ocupacio de la taula
(m2/per persona) obtenim:

Ocupacio sector pablic: 270

Ocupacioé sector docent: 230

Ocupacio TOTAL: 500

TAULA 3.1. Namero de sortides de planta i longitud dels reco-
rrecguts.

*Plantes o recintes que disposen d'una sola sortida de planta:
La longitud dels recorreguts d’evacuacio fins alguna sortida de
planta no pot accedir als 25m.

-Cas de les plantes baixes, la planta +2, i la planta -1)

*Plantes o recintes que disponen de més d’'una sortida:

La longitud dels recorreguts d'evacuacio fins alguna sortida de
planta no pot accedir als 50m.

-Cas de la planta pis, disposa d'una escala en sentit descedent

i una escala sectoritzada.

Sl 4 Instalacions de proteccio contra incendis

TAULA 1.1. Dotacio de instal-lacions de proteccio contra incendis

SECTOR DOCENT (1400m2)

- Extintors portatils (eficacia 21A -113B): a 15 m del recorregut de cada planta: marcat als planols

- Boca d'incendi equipada: Si la superficie construida supera els 2.000 m2: No
- Columna seca: Si I'algada d'evacuacio supera els 24 m: No

- Sistema d'alarma: Si la superficie construida suepera els 1.000 m2: marcat als planols

- Sistema de deteccio d'incendi: Si la superficie construida supera els 2.000 m2: No

- Hidrants exteriors: Un si la superficie total construida esta entre 5.000 y 10.000 m2: No

SECTOR PUBLIC 720m2

- Extintors portatils (eficacia 21A -113B): a 15 m del recorregut de cada planta: marcat als planols
- Boca d'incendi equipada: Si la superficie construida supera els 500 m2: marcat als planols

- Columna seca: Si I'algada d'evacuacio supera els 24 m: No
- Sistema d'alarma: Si I'ocupacio supera les 500 persones: Si
- Sistema de deteccio d'incendi: Si la superficie construida supera els 1.000 m2: No

- Hidrants exteriors: Un si la superficie total construida esta entre 5.000 y 10.000 m2: No
- Hidrants exteriors: Cines, teatres, auditoris i discoteques amb superficies construides entre els 500m?2

y 10.000 m2: No! Auditori 150m2 aprox.

S15 Intervencio dels bombers
APROXIMACIO A LEDIFICI

Els vials d'aproximacid dels vehicles de bombe
maniobra hauran de cumplir:

a) amplada minima lliure: 3,5 m
b) algada minima lliure: 4,5 m
¢) capacitat portant del vial 20 kN/m?

Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura
TAULA 3.1 Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals

Docent - Algada d'evacuacio <15m - R60
Public - Planta Sétano - R120

TAULA 3.2 Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals
de zones de risc especials

Sala de maquines - Risc mig - R120
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