CONDUCTES D’ADMISSIO | EXTRACCIO D’AIRE

CONECTATS AMB UNA UNITAT EXTERIOR A COBERTA
AMB INSTAL.LACIO SIMILAR A L’EDIFICI COMERCIAL

CEL RAS AMB
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contraincendis i climatitzacio
enllumenat
LA VENTILACIO ES FARA PER DEPRESSIO, AMB ADMISSIO
NATURAL | EXTRACCI6 MECANICA.
CABDAL DE VENTILACI6=240 L/s
INTENSITAT LLUMINICA 500 LUX A 1.5m. HI HAURA UNA OBERTURA D’ADMISSI® | D’EXTRACCIO CADA 100m2
L’ADMISSIO ES FARA MITJANGANT REIXES INCORPORADES A LA PART
INFERIOR DE LES PORTES | DE LES PLAQUES DE FAGANA.
OW_X QUADRE DE COMANDAMENT ENLLUMENAT L'EXTRACCIO ES FARA PER UNS CONDUCTES SOTA LA COBERTA,
| QUADRE GENERAL ELECTRIC. AMB REIXES LATERALS. A L’EXTREM DE CADA CONDUCTE HI HAURA
UN ASPIRADOR MECANIC.
BJ  BLOC D’EMERGENCIA AMB BATERIA DE 1h
ES DISPOSARA UN SISTEMA DE DETECCI6 DE MONOXID DE CARBONI,
® LLUM LAVABO 1x60W QUE ACTIVI AUTOMATICAMENT ELS ASPIRADORS MECANICS QUAN
S’ARRIBI A UNA CONCENTRACIG DE 50 ppm.
g MECANISME INTERRUPTOR
LLUM FLUORESCENT 58Wx2
* H BOCA D’ INCENDI EQUIPADA BIE—25
LLUM DECORATIU
® OJ EXTINTOR DE POLS SECA EFICACIA 21A—113B (6kg)
= LLUM DECORATIU ENTRADA
@I  EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 34B
Arquitectura Construccid Estructura Instal.lacions ET.S.AV. PFC Gener 2011

CONCESSIONARI D'AUTOMOBILS I TALLER DE REPARACIONS

19 - Enllumenat, contraincedis i climatitzacié. Edifici tallers.
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