LOCALES TECNICOS

En planta baja, en el limite con la medianera del edificio contiguo, en la calle de menor transito, se
sitlian los cuartos de contadores. En la misma ubicacion pero en la planta sétano se localizan las
calderas y la maquina refrigeradora, las cuales no se han colocadp en la sala técnica debido al gran
peso que tienen. En este punto el edificio cuenta con un montacargas y una salida de emergencia.

CALCULO DE LA POTENCIA DE LA CALDERA Y LA MAQUINA FRIGORIFICA
Para calcular la potencia de los equipos centrales de generacion necesitamos obtener la carga
térmica total en Kcal/h o KW/h para los periodos de verano e invierno.

Volumen total habitable del edificio — V =2.700 m*x4 m x5 =54.000 m?
Superficie por planta : 2.700 m?
Altura media de planta: 4 m
NUmero de plantas : 5

Carga de verano: 35 Kcallh-m?
Carga de invierno: 20 Kcal/h-m*

W total verano = 54.000 m® x 35 Kcal/h-m® = 1.890.000 Kcal/h (carga frigorifica)

W total invierno = 54.000 m® x 20 Kcal/h-m® = 1.080.000 Kcal/h (carga calorifica)

EVACUACION AGUAS PLUVIALES
Régimen pluviométrico de Logrofio (segun tabla intensidad pluviométrica) = 90 mm/h

ZONA 1:
S cubierta = 820 m?

Superficie servida corregida segun el coeficiente f = i/100, siendo i la intensidad pluviométrica.
90

820 —— =738 m?
100

CANALON
pendiente 4% — @ 250mm

BAJANTES
Superficie > 500 m* — 1 bajante cada 150 m?

Numero de bajantes: 738/150 = 4,92 — 5 bajantes @ 75mm

ZONA 2:

S cubierta = 800 m?

90
800 —— =720 m?

SUMINISTRO DE ACS

NUmero usuarios: (300 alumnos + 50 profesores) espectadores 394 + 197

Temperatura AFS : 10 °C

Temperatura ACS : 60 °C

Demanda de referencia — escuelas 3 I/dia-alumno
Consumo diario — 350 x 3 = 1.050 I/dia

Demanda energética anual
1.050 I/dia x (60 °C - 10 °C) x 1 Kcal/1 °C = 52.500 Kcal/dia
52.500 Kcal/dia x 365 dias = 19.162.500 Kcallafio

Demanda energética anual de ACS a cubrir con energia solar

(segin CTE_DBHE — Logrofio zona climatica Il)
contribucion solar minima para ACS — 30 %

0,3 x 19.162.500 = 5.748.750 Kcallafio

Dimensiones de papel

>2d

>2h

—

INCLINACION DEL PANEL

latitud de Logrofio + 10 = 41.25 + 10 = 51.25°
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canalon
100 Radiacion solar global : 4 Kwh/m?- dia — 4 x 365 = 1.460 Kwh/m? - afio 2250 mm
Alos equipos de generacion térmica hemos de aplicar un rendimiento por su tipo y caracteristicas de CANALON Pérdidas (integracion arquitectonica) — 40 % canalon
funcionamiento, que en condiciones normales puede oscilar entre un 50 y 80%. Tomaremos un valor pendiente 4% — @ 250mm o280
del 70%. Superfc | demanda 5.748.750 1145 2
uperficie paneles = = =1145m ZONA2 — o ZONA3
BAJANTES radiacion x rto x 360 KcallKwh 1460 - 0,4 - 360 800 oo [ oo | 610 =
Potencia nominal de la maquina frigorifica W = 1.890.000 Kcal/h / 0,70 = 2.700.000 Kcal/h Superficie > 500 m? — 1 bajante cada 150 m? Sbajantes #bajates
Potencia nominal de la caldera W = 1.080.000 Kcal/h / 0,70 = 1.543.000 Kcal/h Nimero de bajantes: 720/150 = 4,8 — 5 bajantes @ 75mm Si cada panel tiene una superficie de 2 m? D D
11,45/2 = 5,72 = 6 paneles
ELECCION DE LAS MAQUINAS A PARTIR DE SUS POTENCIAS ZONA3: o .
ajante | - bajante | |
CALDERA: S cubierta = 610 m? Volumen del acumulador orsmm [] O] [
Se colocara una caldera de alto rendimiento y combustible gas, modelo GKS-Dynatherm-L 1900 de 90
. = 2
Wolf (potencia méaxima 1900 KW) 610 0 549 m 350 persona
dimensiones: 3220 x 1524 x 1800 mm 3l/dia - persona D D
CANALON S bajante | | bajante |
Acumulador : T?cum = 60 °C 375 mm g 75mm
MAQUINA FRIGORIFICA: pendiente 4% — @ 250mm fto =90 % 2% b 2% 2% b <2
Se trata de una maquina que actta como central de produccién de agua fria para suministrar a los Agua red publica : T?ea = 10 °C D @j D
. : : . BAJANTES
diferentes equipos del sistema, modelo YCM 1500 SELS ( potencia 1500 KW) - ) Consumo : Teconsumo = 40 °C
. : Superficie > 500 m? — 1 bajante cada 150 m?
dimensiones: 11970 x 2241 x 2384 mm . ) . Veonsumo = 350 x 3 = 1.050 I/dia bajante bajante
Namero de bajantes: 549/150 = 3,66 — 4 bajantes @ 75mm ’ o 75mm-|” D D o 75mm |
(Vacum X rto X Cex Taacum) + (Vred X Cex Tared) = Veonsumo X Ce X T?consumo
ZONA 4:
Vacum + Vred = VCOHSUIT]O
S cubierta = 420 m?
% Vacum- 0,9 - 60 + Veea - 10 = 1.050 x 40 - [] [] sanie i20NA4
mm N mm N m2
420 —— =378 Vs = 1.060 - Vo
100 2%
[] CANALON Vaaumx 0,9 X 60 + (1050 - Vacum) -10=1.050 - 40 v
Amme“dammmd:;mewa pendlente 4% d g zoomm 54 Vacum * 10500 - 10 Vacum = 42000 D canalon
gl (WPB) 44 Vacum = 31.500 —  Vacumumador = 715,9 | _ S =] 0:00 i
BAJANTES o . 5o a1 5 i
imensiones : @ 1,2 my altura 1,5m
200 < S <500 m* —> 4 bajantes @ 63mm ; vt
Se colocara en la sala técnica de la planta tercera. Planta cubierta : | .
Planta baja R | SR | B ZONAS: Evacuacion aguas puviles me
A A
(U S cubierta = 200 m?
i 77:,\\ cubierta 2,
—L — — —H = . 90
— 1 A — 200 — =180 m?
— 1 A L 100
L - — 1 — 1] [ J
— i CANALON sz) ZZONA 5
[ — 00 me
D e B pendiente 4% - Q 150mm canalon bajante bajante bajante 3 baja::es
. :7* F j:__t;ii 2 150 mm ] 613 mm ] GJS mm [ 6J3 mm
Bl g -+ | — A BAJANTES - - -
O l— ] 100 < S <200 m* — 3 bajantes @ 63mm
o i ‘| s == — o "
] ey e B =S
| — —- — e I
o 1 o Y — 0 N
=0 50
LT 1) ARRAC ) SRR RRCA T IR1 D '
| | |
oy 1 AR A MR T I
e il e 0
=
L R
! 0
O O T Ll
Planta sétano
!
} e a— 3
—= = = L | —
LI S
I I T R 7‘ <F;:4> ’T AUlaS
H } } } } } } } } } } } } g - 111 | Downlight rectangular empotrado. Cuerpo interior de chapa de acero
Qﬁ i 2 e lacado y difusor opal. Para lamparas fluorescentes.
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Downlight circular empotrado. Aro de aluminio lacado en blanco y
reflector de aluminio de alta pureza. Para lamparas fluorescentes
[l i ] compactas de disposicion horizontal.
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