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SUMINISTRO DE AGUA

canalizacidén general
de abastecimiento

—=+— llave general
~<&l=<}- contador general
—><— véalvula de corte
—~~+— véalvula de retencidén
[l arqueta de acometida
conductos agua fria

tuberias de acero
galvanizado

conductos agua caliente
——— tuberias de acero
galvanizado
montantes agua fria
© @26mm
acero galvanizado
® montantes agua caliente
@25mm + 5mm separacidn
acero galvanizado
—) tomas de agua fria
—* tomas de agua caliente
-+ 1llave de paso

(3 extintor

() acumulador de ACS 4001

CLIMATIZACION
@@ caldera

— impulsidén asociada a
carril electrificado

impulsidén asociada a
rejilla rotacional

retorno en rodapié
a plenum

[] climatizador
Eg extractor
® difusor de tres vias

maquina enfriadora

SUMINISTRO DE GAS

conductos gas

montantes gas

} o

llave de paso

linea de alta tensidén
linea de media tensidn
transformador

grupo electrdégeno
cuadro de motores
cuadro de distribuciédn

cuadro general de
mandos

conexidén de motor
o conductos electricidad

cuadro general de
control y maniobra

panel de control de
iluminacién

caja general
proteccidn

interruptor unipolar
conmutador
interruptor cruzamiento

canales y cajas
portamecanismos

iluminaciédn
fluorescente en
candileja

iluminacidén carril
electrificado erco
color 9010

carandini estanca tipo
hf en pared / techo

TELECOMUNICACIONES

— registro de acceso del usuario e

toma eléctrica
toma teléfono
toma televisidn

[l reserva

PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

e detector de infrarrojos [—— lector de tarjetas

pasivo lom

emergencia sefializacidén
evacuaciéon

®

iluminacién emergencia

P ®

iluminacidén emergencia
ip.66

extintor eficacia
21A-113B con
seflalizacidn
fotoluminiscente

=e]

boca de incendio
B.IE. equipada
O] pulsador alarma

PC puerta cortafuegos RF-60
"“' con barra antipénico

[] armario de acometida

canalizacidédn agua para
incendios

@ __ manguera

EVACUACION
éﬂ basuras

ESCALA GRAFICA EN METROS graphic scale in meters
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construccidén + instalaciones
construction + conditioning 20Ad€21

SANEAMIENTO
NORMATIVAS APLICADAS
_ red de saneamiento ,
aguas fecales CUMPLIMIETO DE CTE Y ORDENANZAS CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA
) SI-4 instalaciones de deteccidén, control y extincidédn de incendios
red de saneamilento
aguas pluviales HS-1 proteccién frente a humedades
O bajantes aguas residuales @lOOm HS-2 recogida Y evacuacidén de residuos
. . HS-3 calidad del aire interior
N sumideros y bajantes aguas
pluviales HS-4 suministro de agua
—e evacuacidn agua HS-5 evacuacién de aguas
Decret 172/1999 sobre infraestructuras para las instalaciones de telecomunicaciones
Infraestructures per a les Instal.lacions de Telecomunicacions
SU-8 necesidad de colocar pararrayos y determinar sistema de proteccidn
Decreto de accesibilidad
Reglamento de Instalaciones de Gas
Reglamento Electrénico e Instrucciones Complementarias
' APARATO  ACOMETIDAS DESAGUES
: a.fria a.c.
" lavabo 13-15mm  13-15mm 30mm
' inodoro 13-15mm - 100mm
;fregadero 16-18mm 16-18mm 35mm
élavaplatos 13-15mm 13-15mm 20mm .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MODELO CONSTRUCTIVO. CAPAS Y GEOMETRIA DE LA CUBIERTA el:75
NOTAS MODEL OF CONSTRUCTION. LAYERS AND GEOMETRY OF THE ROOF
- Se plantea una instalacidén de
saneamiento separativa para
evacuar aguas pluviales y fecales PLANTA CUBIERTAS el . 400
ROOF PLAN
VENTILACION
@@ ventilacidén WCs
@
chimeneas extraccidn ‘fl
® humos cocinas O
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ventilacidén calderas
acumulador

rejillas ventilacién
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"A. envolvente plana
cubierta trgpsi’ab}
2% pendiente L2772

cota\maxima
+ 29,00m
=

toma eléctri

pulsador

encendido

contador [1] maquinaria ascensores [5] B, C, D. envolvente inclinada + indicacién de

%Qg\;a}:ue,rm@u?d

pendientes
[2] A. envolvente plana transitable + indicacién
punto de luz y 0,0m acceso. cubierta tipo invertida con aislamiento [6] entramado de estructura. cel
losa para gran acistico/térmico, acabada en hormigén pulido de aluminio anodizado en su color

[3] equipos de captacién conectados a RITs y [7] despiece material de cubricién.
posible disposicién de paneles solares aluminio de 2 cm de espesor

ple en pared / te

baliza de escalera [4] dibujo de sombra proyectada dia desfavorable [8] chimeneas extraccién humos cocinas

FRAGMENTO DESARROLLO 22 diciembre a las 12:00h >> RECORRIDO DEL A UA

DESPIECE MATERIAL DE CUBRICION

aplique de pared

halogeno empotrado

halogeno de superficie ~
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19762
pyC: P125mn
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PVC @200,

PyC: PL25mm
|- pendiente 25%
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o
drguetaisifonica

e 70x70cm
P 32

ACCESIBILIDAD

bk K
P EYR2 20

7 arqueta-sifonica E 0.3
. .80x80cm
P30

sirena alarma

conector magnético

arqueta -sifénica

electroimén 80x80cm Bed

cerradura eléctrica

SEGURIDAD
domo

X
) TRRS

Fo o3 O T

detector de presencia

47
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detector volumétrico
detector idénico
céamara de seguridad
monitor cctv

altavoz

altavoz en pared

toma mural de micrdfono
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PROYECTO FIN DE CARRERA DE LA CIUDAD HACIA FEL MAR

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. UPC. 2010
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profesores: JAIME COLL, CRISTINA JOVER FROM THE CITY TO THE SEA

alumna: MILA MOSKALENKO
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