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VAVULA DE BOLA

VALVULA DE RETENCIO
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VALVULA DE REGULACIO DE 3 VIES
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MANIGUET DE CONNEXI6 FLEXIBLE

COMPTADOR D’AIGUA
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PLANTA PRIMERA
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VAVULA DE MANOMETRES (1/8”)
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LINIA DE REGULACIO O MESURA
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DUTXA 0,20 20x1,9
LAVABO 0,10 16x1,8

PICA 0,20 20x1,9

INODOR 0,10 16x1,8

URINARI 0,15 20x1,9

RENTAVAIXELLES 0,20 20x1,9
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