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COMPARTIMENTACIO EN SECTORS

Us previst: Publica concurreéncia.

Condicions: la superficie construida de cada sector no pot superar els 2.500m>2.

Els sectors d'incendi de I'edifici estan dividits segons els usos de cada una de les
zones, tenint en compte I'horari d'utilitzacié diferenciat que te cada una d'elles.

SECTOR 1: Sala polibalent, escenari i control so i llum. 844,6 m?

SECTOR 2: Taller atrs escéniques, magatzem i sala calderes. 244 m?

SECTOR 3: Camerins

SECTOR 4: foyer, guarda roba i banys sala.

SECTOR 5: Planta baixa escola

SECTOR 6: Planta preimera escola

SECTOR 7: Planta segona escola

SIMBOLOGIA EQUIPS D'ENLLUMENAT

190 m?

421 m?

595 m?

448 m?

392 m?

(o

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 KG DE CARREGA

AMB ARMARI PER A MUNTATGE SUPERFICIAL
0 MUNTATGE EN ARMARI MANEGA

EXTINTOR DE co2 DE 5 Kg DE CARREGA

AMB ARMARI PER A MUNTATGE SUPERFICIAL

BOCA D'INCENDIS AMB M’ANEGA DE 25 M
ENLLAG DE 25MM

AMB ARMARI PER A MUNTATGE ENCASTAT
AMB ESPAI PER A EXTINTOR DE 6Kg

DETECTOR D’INCENDIS DE TIPUS OPTIC
ENCASTADA, MODEL SAVIO TBS760/770 DE 'PHILIPS’

AMB BASE INCORPORADA

POLSADOR D’ALARMA DIRECCIONABLE PER
A CENTRALS ANALOGIQUES

LLUMENERA LINIAL REALITZADA EN AL.LUMINI ANODIZAT
AMB LAMPADES DE XEON MODEL LU2X DE LA FIRMA
'AGABEKOV'

PER A 2 LLAGOS | 198 PUNTS
ANALOGICS | 198PUNTS DIGITALS

SIRENA ELECTRONICA DIRECCIONABLE AMB 4
POLITONS SELECCIONABLES DE 46 A 103 DB.
ENVIAR SMS AL 4444 AMB LA PARAULA POLI.

AMB BASE NSB/B, MUNTATGE EN INTERIORS

LLUMENERA DE SENYALITZACIO SORTIDA D’EMERGENCIA
AUTONOMIA D'UNA HORA

11 W, 300 LOMENS (FLUORESCENT)

1HORA D’AUTONOMIA

LLUMENERA D’EMERGENCIA
AUTONOMIA D’'UNA HORA

11 W, 300 LOMENS (FLUORESCENT)

1HORA D’AUTONOMIA

RECORREGUT D'EVACUACIOPRINCIPAL

RECORREGUT D'EVACUACIO SECUNDARI

LONGITUD RECORREGUT D'EVACUACIO PRINCIPAL

LAONGITUD RECORREGUT D'EVACUACIO SECUNDARI

Arnau Vidal Huix

ETSAV

Gener 2011

Tribunal 4: Jaume Freixa, Albert Cuchi, Lluis Bravo




