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SECCIO TRANSVERSAL
PLANTA SUBSUELO

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCION

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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SIMBOLOGIA

rrrrrr Reiilla de inyeccion aire

Rejilla de retorno aire

Fancoil Daikin frio- calor 40 kw

Maquina de Frio Daikin EWAPC11
AJYNN 1091,9 kw

Caldera a gas de calefaccion
Marca ACV Compact 800 1014/1104 kw

Calculo de seccidon de conductos

S =Q (m3/h) /v . 3600 sec

Q =Mh . Vol

Mh

6

v=2m/s

DETALLES 1:150

PLANTAS 1:250

WALTER BOVALINA LADUX
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