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SPA & WELLNESS +271,40 PISCINA +268,10 PISTA +264,80
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TIPUS D'AIGUA

POTABLE ( calenta i freda) / GRISA / PLUVIAL

* L'aigua grisa no es reutilitzada.
o L'aigua pluvial es recollida a la coberta i reaprofitada pel rec i per incend.

Aigua pluvial
Superficie coberta:
< 100m? --> 2 boneres.
100m? - 200m? --> 3 boneres.
200m? - 500m? --> 4 boneres.
> 500m? --> 1 bonera cada 150m?.

Pluviometria (2008): 708,6mm.=708,6 I/m? (an -> 59 1/m? de mitja al mes.
Superficie coberta: ~1650m?. Recol.leccio anual: 1.1691901. - 10% (pérdues) --> ~1052m? anuals.

NECESSITAT D'ACS

Consum diari pabello
Vestuaris: Rentamans --> 20 piques x 6 l/dia = 120 I/dia.
Dutxes --> 25 dutxes x 25 I/dia = 625 /dia.
Rentamans --> 10 piques x 6 I/dia = 60 I/dia.
Rentamans --> 8 piques x 6 l/dia = 48 I/dia.

Banys Gimnas:
Banys accés:
TOTAL: = 850 I/dia. Volum minim dipdsit ACS: 1000 liires.

Zona Climatica:

- Segons CTE: Zona Il --> Contribuci6 solar minima (energia de recolzament eléctrica) del 65&
- Segons decret ecoeficiencia --> Zona lll --> Gontribucid solar minima 50%

Perdues:

- Pérdues per orientaci/inclinacio: 0%
- Pérdues per ombres: 0%

- Pérdues per rendiment sistema: 30%

Calculs:

- Irradiacio global mitjana 15 MJ/m? ; (0,858 m?/captador)

- Energia solar que rep la instal.lacid: 15 MJ/m? x 0,70 = 10,5 MJ/m?

-Q=mxCexAT = 1000 x 4,186 KJ/Kg x(60°-18°)= 175812 KJ = 175,8 MJ

- Necessitat d'un 65% (CTE): 175,8 MJx 0,65 = 114,27 MJ

- Area captadors Solars: 114,27 MJ /10,5 MJ/m? = 10,88 m? ; Es contemplen 13 captadors solars.

ESQUEMES
+280.00

Coberta
00 00

Coberta

Recollida Aigua
Instalacions

Diposit pluvials

Feo g

N> —<crT
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+264.80 WG public Vestidor 1 Vestidor 2 Vestidor 3 Vestidor 4 Vestuaris Tecnics
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mrrom>» -0 7T

ACS
LLEGENDA FONTANERIA | SANAJAMENT
xarxa aigua freda @ Bonera sifonica de 10.5 x 10.5 cm
en PVC sortida horitzontal, amb reixa
dacer inoxidable

Xarxa aigua calenta

~ xarxa de retom aigua calenta sanitaria

" Recipient sifonic sobredimensionat,
de PVG amb tapa d'expansio i embellidor
— presa aigua WG fluxor d'acer inoxidable
—»  aixetaaigua freda Perico cuadrat (25 x 25 x 20 cm)de
erents diametres amb boca minima de
— aixeta aigua calenta 80 mm, en PVC reforcat.

0 diametres en milimetres
Pendents: P=1,5%

s clau de pas aigua freda
=] clau de pas aigua calenta
=03 @) Baixant daigies grises
~ valvula antiretom.
=3 @) Baant daigies pluvials
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