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Aiglies grises Hotel

(dutxes i rentamans)

DIPOSIT D'AIGUES PLUVIALS

Calcul dels litres totals acomulats en 20 minuts de pluja
Intensitat pluviomeétrica = 110 mm/h (CTE, La Selva de Mar, zona B)

Superficie total de cobertes, terrasses i patis:

Coberta +6 391,01 m2
Coberta +5 276,73 m2
Coberta +4 417,16 m2
Coberta +3 339,49 m2
Coberta +2 665,87 m2

TOTAL = 2090,26 m2

110 I/sHa x 1Ha/10000m2 x 2090,26 m2 x 60 s/1min x 20 min de pluja = 27.591,43 |

Els litres de pluja acomulats son aproximadament 28.000, aixi que es col-locara un
diposit situat a la planta baixa de:

TOTAL LITRES: 30.0001
1 diposit de 30.000 1 =30 m3
Dimensions 3 x5x 2
DIPOSIT D'AIGUES GRISES

Calculem els litres requerits per les descarregues de les cisternes de I'hotel durant
un dia.

1 descarrega = 6 litres

Numero de cisternes: 46

36 cisternes habitacions Us mitja = 10 usos al dia
6 cisternes habitacions personal Us mitja = 10 usos al dia
4 cisternes d'us public us intens = 45 usos al dia

42 x 61 x 10 usos al dia =25201
4 x 61 x45 usos al dia=1080 |
TOTAL = 3600 |

Es col-locara un diposit situat a la planta baixa de:

TOTAL LITRES: 4.000 |

1 diposit de 4.0001 =4 m3
Dimensions 2x2x 1

Es disposaran els dos diposits d'obra adossats. Aquests estaran comunicats per
resoldre els casos de reserves o excés d'aquests.
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LLEGENDA DE SANEJAMENT

Conducte pluvials (reciclables)

\\\\\\\ Conducte pluvials fals sostre (No reciclables)

D

Baixant pluvials

Conducte pluvials (NO reciclables)

\\\\\\\ Conducte aiglies grises fals sostre

Baixant pluvials no reciclables

Conducte aigties grises

Arqueta registrable

Baixant aiglies grises
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