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PREDIMENSIONAT DELS CONDUCTES

S'escullen els 4 circuits més significatius del projecte de climatitzacio:

CIRCUIT 1:
PB - HALL, CAFETERIA | SALA DE REUNIONS

Superficies en planta = 389,84 m?
Altura d'impulsié =5,55 m

Altura de retorn =5,55m

Ocupacié mitjana = 3 renovacions/hora

Férmula: Sup x h x renv/h

389,84 m2x 5,55 x 3 renv/hora = 6490,83m3/h
Velocitat de sortida = 4m/s

6490,83 m3/h x (1h/3600s) x (1/4) = 0,45 m?

CONDUCTE 75 x 60 cm

LLEGENDA DE CLIMATITZACIO

CIRCUIT 2:
MENJADOR | CUINA

Superficies en planta = 282,67 m?

Altura d'impulsié =3 m

Alturade retorn=3 m

Ocupacié mitjana = 3 renovacions/hora

Férmula: Sup x h x renv/h

282,67m? x 3 x 3 renv/hora = 2544,03m3/h

Velocitat de sortida = 4m/s

2544,03 m3/h x (1h/3600s) x (1/4) = 0,17 m?

CIRCUIT 3:
VESTIBULS PLANTES HABITACIONS

Superficies en planta =211,61 m?
Altura d'impulsié = 2,55 m

Altura de retorn =2,55m

Ocupacié mitjana = 3 renovacions/hora

Formula: Sup x h x renv/h

211,61m? x 2.55 x 3 renv/hora = 1618,81m3/h
Velocitat de sortida = 4m/s

1618,81 m3/h x (1h/3600s) x (1/4) = 0,11 m?

CONDUCTE 45 x 40 cm CONDUCTE 55 x 20 cm
Conducte impulsio N Reixa impulsid
Conducte retorn paN Reixa retorn
Conducte extraccio O Fan-coil
Eix conducte Fan-Coils Be Bomba de calor
N& Pujada i baixada Fan-coils Extraccié cuina

Planta +3
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CIRCUIT 4:
P+2, +3, +4, +5 ACCES A LES HABITACIONS

Superficies en planta = 76,38 m?

Altura d'impulsié = 2,55 m

Altura de retorn=2,55m

Ocupacidé mitjana = 3 renovacions/hora

Férmula: Sup x h x renv/h

76,38m? x 2.55 x 3 renv/hora = 584,30 m3/h
Velocitat de sortida = 4m/s

584,30 m3/h x (1h/3600s) x (1/4) = 0,038 m?

CONDUCTE 26 x 15 cm

climatitzadora

Planta +4

Planta +5

Planta +6
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