Incendis

E 1:250

Auditori

Planta Coberta +32,70 Planta Quarta +27,80 Planta Tercera +24,80 Planta Segona +21,00 Planta Primera +18,30 .
LLEGENDA DISPOSITIUS D'EMERGENCIA

Origen del recorregut d'evaquacié

Recorregut d'evaquacio

Numero d'ocupants

Sentit del recorregut

Detector de fum

Extintor

Boca d'incendis equipada

Polsador d'alarma d'incendis

Alarma d'incendis

<%@m@vg‘ @

Porta de sortida. Obertura cap a fora

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sala polivalent

Planta Coberta +29,70 Planta Tercera +25,00 Planta Segona +21,00 Planta Primera +18,00
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Gestio - administracio
Planta Coberta +26,80 Planta Segona +23,40 Planta Primera +20,00
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PROTECCIO CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI
SECTORITZACIO Auditori - Sala polivalent Auditori - Sala polivalent
La Superficie construida de cada sector d'incendi no pot superar els 2500 uditon - >ala pofivalen uditon - >ala pofivaien
2
m=. , . Exintors portatils: a 15 m de recorregut en cada planta, com a maxim, des de Exintors portatils: a 15 m de recorregut en cada planta, com a maxim,
Cada Us tindra un Sector d'incendi diferenciat.
Sector 1: Auditori --> 1724,32m 2 tot origen d'evaquacié. En zones de risc especial des de tot origen d'evaquacié. En zones de risc especial
Sector 2: Sala Polivalent --> 904,41 m 2 Boques d'incendi equipades: si la superficie construida excedeix de 500 mz2. Boques d'incendi equipades: si la superficie construida excedeix de 500
Sector 3: Edifici Gesti6 i Administracié --> 688,14 m 2 ]
Sector 4 : PB --> 1545,71 m?2 Columna seca: si l'algada d'evaquacio excedeix de 24 m. m?2,
La Resistencia al foc de les parets, sostres i portes que delimitin els Sistema d'alarma: Si I'ocupacié excedeix de més de 500 persones. Amb Columna seca: si l'alcada d'evaquacié excedeix de 24 m. S
sectors d'incendi han de ser EI90, donat que I'edifidi disposa de diferents . . ., . , \
sortides d'evacuacié megafonia. Sistema d'alarma: Si l'ocupacié excedeix de més de 500 persones. Amb \

] Hidrants exteriors: Cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superficie megafonia. "
OCUPACIO construida entre 500 i 1000 m2 Hidrants exteriors: Cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb S
ESPAI OCUPACIO Detectors de fum: En superficies majors de 1000 m2. superficie construida entre 500 i 1000 m? R .
Administratiu 10 m?/persona Detectors de fum: En superficies majors de 1000 m2. /
Aules 1,5 m?2/persona . . - \va
Tallers 5 m2/persona Aules i administracié &
Teatre 1 persona/seient . \o,/ko
Sala Polivalent 0,25 mZ2/persona . e L. \Aoo
Bar 1,5 m2/persona Exintors portatils: a 15 m de recorregut en cada planta, com a maxim, des de p \&\o
Vestibul 2 m2/persona tot origen d'evaquacié. En zones de risc especial L7
Ocupacié SECTOR 1: 670 Persones Boques d'incendi equipades: si la superficie construida excedeix de 2000 m2,

Ocupacié SECTOR 2: 497 Persones Sistema d'alarma: Si la superficie construida excedeix de 1000 m2
Ocupacié SECTOR 3: 207 Persones . o ) . .. . .
Ocupacié SECTOR 4: 405 Persones Sistema de detecci6 d'incendis: Si la superficie construida excedeix de 2000
m2.
Les Plantes o recintes que disposen de mes d'una sortida de planta o de Hidrants exteriors: Un si la superficie construida esta compresa entre 5000 i
recinte han de complir: . Planta baixa gaeneral
La longitud dels recorreguts d'evacuacié fins una sortida de planta no ha 10000 m?2 @
d'excedir de 50 .La Longitud de recorregut des de Il'origen fina a un punt D de fum: E fici ) de 1000 mz2
on existeixin dos recorreguts alternatius no excedeixi els 25m etectors de fum: En superficies majors de m=.
Equipaments Culturals a I'Ateneu Santboia - ETsAV Juny 2012 Instal-laci lisi 5 | ¢ | i
o v y nstal-lacions Analisis ] Estrategia i Arquitectural T T 1111] Estructura 1 Construccio Instal-lacions T m] Perspectives(] M \_ m
oral Gomar vianresa




