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NOTES DE LAS INSTALACIONS DE SANEJAMENT Y VENTILACIO:

LLEGENDES DE LES INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT Y VENTILACIO:

POUS CANADENCS:

1.- LA PENDENT MINIMA EN TRAMS HORITZONTALS SERA DEL 2 %

2.- LES PRESENTS INSTALACIONS ES COMPLEMENTARAN AMB LES DEFINICIONS ESTABLERTES
ALS CORRESPONENTS ~ PROJECTES D'INGENIERIA | ACTIVITAT.

3.- TOTES LES CANALITZACIONS SERAN DE PVC

4.- TOTES LAS CANALITZACIONS EN PROJECCIO INFERIOR S'EXECUTARAN PER SOTA DE LA
PLANTA ON S'UBIQUEN.
TOTES LAS CANALITZACIONS EN PROJECCIO SUPERIOR S'EXECUTARAN PENJADES VISTES O AL
FALS SOSTRE DE LA PLANTA ON S'UBIQUEN.

5.- ES COMPROBARA LA COTA DEL PUNT D'EVACUACION DE LA INSTALACIO ABANS D'INICIAR EL
TRACAT DE CANONADES.

6.- ES MONTARA CADA APARELL SANITARI AMB EL SEU CORRESPONENT SIFO INDIVIDUAL.

7.- ELS COLZES A PEU DE BAIXANT TINDRAN LA CARACTERISTICA DE SER DE PRESIO.

8.- ELS DESAIGUES DE LES UNITATS INTERIORS Y EXTERIORS D'AIRE ACONDICIONAT ESTARAN
CONECTATS ALS RAMALS O BAIXANTS MES PROXIMS.

9.- LA TOTALITAT DE CANONADES AERIES DE LA XARXA DE SANEJAMENT ES REVESTIRAN AMB
FIBRA.

LLEGENDA VENTILACIO

LLEGENDA SANEJAMENT

Ventilacié banys ' 125 mm
Ventilacié banys (1 125 mm penjat

Extracci6 fums cuines (1 125 mm

Extraccio fums cuines [ 125 mm penjat

@ Baixant pluvial -/ 80 mm -—————-  Conduccié sanejament aigues pluviales
@ Baixant pluvial 180 mm penjat -————- Conducci¢ sanejament aigues negres
I Reixa claveguero pluvial -————-  Conducci6 sanejament aigues grises

@ Baixant [ 110 mm - o
@ Baixant | 100 mm penjat . . Aparell depuracié aigues

@ Baixant 11110 mm
@ Baixant [ 100 mm penjat

* VEURE PROJECTE GRAFIC ADJUNT

VK_ ventilacio i extraccié de cuines
VB_ ventilacié de banys
VA_ ventilacié d'aire dels pous canadencs

BP_ Baixant pluvial
BS n_ Baixant Sanejament aigues negres
BS g_ Baixant Sanejament aigues grises
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