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Sumari 

 

Plànols  

 

� Distribució i Superfícies PLANTA P0 

� Distribució i Superfícies PLANTA P1 

� Distribució i Superfícies PLANTA P2 

� Distribució i Superfícies PLANTA COBERTA 

� Rehabilitació PLANTA P0 

� Rehabilitació PLANTA P1 

� Rehabilitació PLANTA P2 

� Rehabilitació PLANTA COBERTA 

� Equipaments PLANTA P0 

� Equipaments PLANTA P1 

� Equipaments PLANTA P2 

� Codificació Mobiliari 

� Enllumenat PLANTA P0 

� Enllumenat PLANTA P1 

� Enllumenat PLANTA P2 

� Enllumenat PLANTA COBERTA 

� Climatització i Ventilació Forçada PLANTA P0 

� Climatització i Ventilació Forçada PLANTA P1 
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� Climatització i Ventilació Forçada PLANTA P2 

� Climatització i Ventilació Forçada PLANTA COBERTA 

� Instal·lació Elèctrica PLANTA P0 

� Instal·lació Elèctrica PLANTA P1 

� Instal·lació Elèctrica PLANTA P2 

� Instal·lació Elèctrica PLANTA COBERTA 

� Emplaçament 

 

Esquemes  

 

� Esquema Unifilar Quadre General de Distribució PLAN TA P0 

� Esquema Unifilar Subquadre Força NO SAI PLANTA P0 

� Esquema Unifilar Subquadre Força NO SAI PLANTA P1 

� Esquema Unifilar Subquadre Força NO SAI PLANTA P2 

� Esquema Unifilar Subquadre Força SAI PLANTA P0 

� Esquema Unifilar Subquadre Força SAI PLANTA P1 

� Esquema Unifilar Subquadre Força SAI PLANTA P2 

� Esquema Unifilar Subquadre Enllumenat PLANTA P0 

� Esquema Unifilar Subquadre Enllumenat PLANTA P1 

� Esquema Unifilar Subquadre Enllumenat PLANTA P2 

� Esquema Unifilar Subquadre Climatització PLANTA P0 

� Esquema Unifilar Subquadre Climatització PLANTA P1 

� Esquema Unifilar Subquadre Climatització PLANTA P2 
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� Esquema Unifilar Subquadre Ascensors PLANTA COBERTA  

� Esquema Unifilar Subquadre Casetó Coberta PLANTA CO BERTA 

 


