
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
 

  

 

INFORMES DE LA BASE DE DADES: 
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 001CPA Nom Castell Platja d'Aro

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Castell Platja d'Aro

Any d'instal·lació 1998

Capacitat (m3/d) 600

Superficie (m2)

Motivacions:

Reordenació de l'entorn de la desembocadura del Riudaura a on anava a parar l'efluent 
secundari. Substitució de cabals per a usos de reg agrícola, jardineria i camps de golf.

Cost Inversió 1.723.000,00 €

Cost Operació

Consum Energia 0,58

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora Auxiliar de Canalizaciones, S.

Operador SEARSA

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Filtre de sorra Filtres monocapa de llit pulsat. 4 
cel·les filtrants a 20m2/cel.

625 Zimpro (Veolia)

Desinfecció UV Equip de mitja pressió amb 8 
làmpades

300 Berson-Teqma

Desinfecció Clor Addició de 5 ppm de Cl2 en 
forma d'hipoclorit sòdic

300

Tipus d'ús Destí

Reg de Golf Golf d'Aro

Jardineria Hapimag

Reg de Golf Golf Costa Brava

Usos de millora del medi ambient Abocament al Riudaura

Agrícola - regadiu Entorn EDAR
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 002LLM Nom Lloret de Mar

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Lloret de Mar

Any d'instal·lació 1994

Capacitat (m3/d) 12000

Superficie (m2)

Motivacions:

Necessitat d'aigua per a reg agrícola i de camps de golf

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 0,002

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador Netaigua-Passavant UTE

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Desinfecció Clor Clor gas 500

Tipus d'ús Destí

Reg de Golf L'Àngel

Agrícola - regadiu Particulars (2001: Verdures J. Gruart, SL)
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 003BEG Nom Begur

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Begur

Any d'instal·lació 1994

Capacitat (m3/d)

Superficie (m2)

Motivacions:

Eliminació de l'efluent

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

El cabal que no serveix per regar a l'època de menys necessitat s'infiltra directament al sòl en 
una parcel·la addicional. Les dosis d'aigua aplicades a la pollancreda a l'estiu són molt superiors 
a les de l'hivern. S'aplica directament l'efluent secundari.

Beneficis obtinguts

Creixement dels pollancres; eliminació de l'efluent secundari per infiltració del sòl i 
evapotranspiració.

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Tractament Secundari 50

Tipus d'ús Destí

Agrícola - regadiu Reg de Pollancreda amb aigua depurada (eliminació 
d'efluent secundari)
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 004PAL Nom Pals

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Pals

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 2400

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 0,001

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Desinfecció Hipoclorit 100

Tipus d'ús Destí

Reg de Golf Golf Les Serres
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 005TOM Nom Tossa de Mar

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Tossa de Mar

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 135

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 0,71

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Filtre de sorra Tractament tou aprofitant eres 
d'assecatge

15

Desinfecció Hipoclorit 15

Tipus d'ús Destí

Usos de millora del medi ambient Parc de Sa Riera
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 006BLA Nom Blanes

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Blanes

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d)

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 0,36

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 1

Filtració multicapa 1

Desinfecció Hipoclorit 1

Tipus d'ús Destí

Recarga d'aqüífers Tordera
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 007EMB Nom Empuriabrava

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Empuriabrava

Any d'instal·lació 1997

Capacitat (m3/d)

Superficie (m2) 72000

Motivacions:

Abastar les necessitats estivals de l'Estany del Cortalet al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà

Cost Inversió 1.382.710,00 €

Cost Operació

Consum Energia 0,05

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Alimentació del l'estany del Cortalet. Eliminació de l'abocament d'aigua residual al riu Muga 
millorant-ne la qualitat del seu tram final.

Empresa implementadora

Operador SEARSA

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Sistema d'Aiguamolls Con
struits

3 cel·les i Estany Europa 300

Tipus d'ús Destí

Agrícola - regadiu 0

Usos de millora del medi ambient Cortalet - Parc Natural Aiguamolls Empordà

Página 7 de 13



PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 008ROS Nom Roses

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Roses

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 1000

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 50

Filtració multicapa 50

Desinfecció UV+Hipoclorit 50
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 009POR Nom Portbou

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Portbou

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 300

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 0,76

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 15

Filtració multicapa 15

Desinfecció UV+Hipoclorit 15

Tipus d'ús Destí

Usos municipals no potables Ajuntament

Usos municipals no potables Bombers Portbou

Altres Usos interns EDAR.
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 010COL Nom Colera

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Colera

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 300

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 1,26

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 15

Filtració multicapa 15

Desinfecció UV+Hipoclorit 15

Tipus d'ús Destí

Agrícola - regadiu Vinyes Caves Peralada
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 011PSE Nom Port de la Selva

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Port de la Selva

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 500

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 1,21

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 25

Filtració multicapa 25

Desinfecció UV+Hipoclorit 25

Tipus d'ús Destí

Usos municipals no potables Ajuntament, xarxa en alta d'aigua regenerada.

Usos municipals no potables Bombers de Port de la Selva

Altres Usos interns a l'EDAR
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 012CAD Nom Cadaqués

Responsable Consorci de la Costa Brava

Municipi Cadaqués

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d) 500

Superficie (m2)

Motivacions:

Augment d'aigua disponible al municipi.

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia 1,39

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 25

Filtració multicapa 25

Desinfecció UV+Hipoclorit 25

Tipus d'ús Destí

Altres Usos interns a l'EDAR

Usos municipals no potables Reg de carrers i jardins, aigua bombers
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PROJECTES DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Informe Resum

Identificatiu 013MAT Nom Mataró

Responsable Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Municipi Mataró

Any d'instal·lació

Capacitat (m3/d)

Superficie (m2)

Motivacions:

Cost Inversió

Cost Operació

Consum Energia

Producció Fangs

Altres dades d'interès:

Beneficis obtinguts

Empresa implementadora

Operador

KW/h

Kg/m3

Processos Característiques Capacitat (m3/d) Proveïdor

Coagulació-Floculació 1

Desinfecció UV 1

Filtració multicapa 1
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