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Llum d'emergéncia ( muntatge empotrat a paret)

Polsador alarma de foc

Extintor manual 21A- 113B

Boca d'incendis equipada. BIE-25

A- PARADES I BOTIGUES

B- SUPERMERCAT

C- PLANTA+2: Aula i administracié

D- APARCAMENT PUBLIC

E- CARREGA I DESCARREGA+ MAGATZEMS

ORIGEN D'EVACUACIO

RECORREGUT D'EVACUACIO
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Planta soterrada -2 (la planta -1 seguira el mateix esquema)
PB Psoterrani - 2
Superficie , altura .. Densitat X Ocupacio Superficie , altura .. Densitat X Ocupacio
Usos o d'evacuacio Usos .o d'evacuacio
util (m2) (m) (1pers/Xm2) (persones) util (m2) (m) (1pers/’Xm2) (persones)
Magatzems 592 6 15 39
Mercat 1905 0 2 953 Carrega i
Super 337 0 1,5 225 descarrega 1050 ° 19 70
Restaurant 83 0 1,5 55 Aparcament
Floristeria 112 0 2 56 public 1515 ° 15 99
Perruqueria 89 0 2 45
Botiga 58 0 2 29
P1
Superficie , altura .. Densitat X Ocupacio
Usos o d'evacuacio
util (m2) (m) (1pers/’Xm2) (persones)
Super 337 5 3 112
P2
Superficie altura .. Densitat X Ocupacié
Usos e d'evacuacio
util (m2) (m) (1pers/’Xm2) (persones)
Aula 182 10 1,5 121
Oficines 233 10 10 23

Resisténcia al foc ( NTE— IPF)

Cada planta

Caixa escala
Portes 30

Caixa ascensor Estructurals i tancaments 120
Portes 60

Estructurals i tancaments 120
Portes 30

Estructura EF 90

Fagana RF 120

Portes especials RF 60

Sala d'instal-lacions

Aula gastrondmica

Parets i sostres RF 90

Revestiments de sostres M1 ( combustible perd no inflamable)

Paviments M2 ( grau d'inflamabilitat moderada)

L'enllumenat normal proporcionara almenys una iluminancia de:

-1 lux als terres dels recorreguts d'evacuacié i en locals de risc especial.
-5 luxes en els locals on es situin equips de proteccié contra incendis d'Us
manual i als quadres eléctrics d'enllumenat.

Els extintors es col-locaran de manera que puguin ser utilitzats de manera
rapida i facil i, sempre que sigui possible, I'extrem superior de I'extintor es
trobara a una altura sobre el terra menor a 1,70m.

El mercat comptara amb una instal-lacié de deteccié automatica i
alarma d'incendis.

Aquest equipament no necessitara un parallamps, ja que:

- La seva altura és menor de 43m.

-No s'hi manipulen substancies toxiques, explosives, radioactives ni
facilment inflamables.

- El seu index de risc segons calcul és de 19<27.

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA
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Mercat a la Rambla del Poblenou
PFC. Elisabet Amat Casulleras

Tribunal 4: J. Freixa, A. Cuchi i P. Giol

ETSAV. 27 de Juny del 2006

Proteccio

L 4

contra incendis _ H

DinA-1. Escala 1:200




