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SALO MEDITERRANI AL PORT DE LES BALEARS

Gloria Gémez Garcia

PLANTA TERCERA E 1/500

LLEGENDA IL.LUMINACIO

® LLUMINARIA IP65 PER ALLUMBRAT INDUSTRIAL
Lampares: Vmh ( HALOGENURS DE MERCURI).
Potencia: 400W

!
SALA: ‘Ju

3000m2 Leul
Nivell mig diluminacid 500 lux [
Flux = 500x300m2 0,6 = 2.500.000 lum.
N° = Z80ym = 80 PUNTS DE LLUM

@ 5 e B v

LLUMINARIA STEP AIR IP 65
Lampares: FLUORESCENT
Poténcia: 36W

MAGATZEM:

1x 36w = 3000 lum.

Nivell mig d'il.luminacié 150 lux
Flux = 150x25m2/ 0,5 = 7.500 lum.
N°=7.500/3000 = 2 TUBS

LLUMINARIA DOWNLIGHT
Lampara: FLUORESCENT Doble ~
® Poténcia: 26W — ¥ &le -
I I
OFICINES: wo 4 Bl '
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2x26w 36001um : R HEs =
Nivell mig d'il.luminacié 500 lux L :“aga FR PPy
Flux = 500x25m2/ 0,5 = 25.000 lum. :
: [
N°=25.0008600= 7PUNTS -
9 PUNTS DE LLUM
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